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[bookmark: _Toc114059902]科目一 安全用具使用（K1）

[bookmark: _bookmark1][bookmark: _Toc27197][bookmark: _Toc114059903][bookmark: _Toc11019][bookmark: _Toc30083][bookmark: _Toc239][bookmark: _Toc8005]1、测量电气回路中的交流电压（K11-1）
一、考试目标
通过对交流电压测量，考核考生使用万用表的全过程安全操作能力，重点考核测量过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc23252][bookmark: _Toc32405]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试。考生进行实际操作前，口述安全注意事项。操作步骤由考生完成，操作错误、叙述错误均给考生记分。
[bookmark: _Toc29731][bookmark: _Toc29972]三、考试时间
8 分钟
[bookmark: _Toc5552][bookmark: _Toc28782]四、考场要求
考试设备应采用真实的电气回路，具备剩余电流保护和紧急停电按钮等安全保护功能，应满足交流电压 AC 0～250V；直流电压 DC 0～250V；电路电阻 0～20kΩ的调节范围；提供被测电路的电路图；提供3块电工测量仪表，其中完好的数字式和指针式各1块、损坏的仪表1块，供考生选择。
[bookmark: _Toc24149][bookmark: _Toc28734]五、任务描述
示例：如下图所示，用万用表测量运行电路中 A 和 B 两点之间的交流电压值。

                                  
	[bookmark: _Toc31225][bookmark: _Toc4451]


六、 作业安全考试要点
1.正确选择测量仪表，防止因测量仪表选择不当导致电气事故。
2.确保所选择测量仪表挡位及表笔接线正确，防止因测量仪表档位及表笔接线 不正确导致电气事故。
[bookmark: _Toc3571][bookmark: _Toc10681]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘鞋应穿戴正确。
2.评估现场环境
要求：检查考试设备的完好性，评估测量环境是否安全。
3.选择仪表
要求：根据考试要求，正确选择万用表。
4.检查仪表
要求：检查万用表外观是否完好，表笔与插孔连接是否正确、牢固，万用表档
位能灵活调节。
5.交流电压测量
要求：测量过程中应保持安全距离，持笔位置和姿势应当正确，读数方法正确。
6.工作终结。
要求：测量结束后应整理好万用表，清理作业现场，物归原位。
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[bookmark: _Toc6276][bookmark: _Toc724]八、评分标准
测量电气回路中的交流电压（K11-1）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	8 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	
1
	安 全
	个人防护
	6
	安全帽、绝缘鞋、工作服未穿戴或穿戴不正确，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	工作环境评估
	5
	评估并口述工作环境。未评估，扣 5 分。
	
	

	
2
	操作准备
	选择仪表
	10
	未正确选择仪表，否决项。
	
	

	
	
	仪表检查
	15
	检查合格证、外壳无损、表笔无损、档位变换灵活、指针机械调零。漏一项扣 3 分，扣完为止。
	
	

	
3
	现场操作
	量程选择与表笔装接
	9
	未选择合适量程， 表笔与插孔接合错误，否决项。
	
	

	
	
	测量过程
	30
	量程更换方法不正确扣 10 分，持笔位置和姿势不正确扣 10 分，测量部位不正确扣 10 分。
	
	

	
	
	测量完成
	5
	测量完成后，未调好档位、被测设备未停电，扣 5 分。
	
	

	4
	测量判断
	判断测量结果
	10
	测量值误差超过 20%，扣 10 分。
	
	

	5
	文明生产
	10
	工完料净场地清，一处不文明点扣 2 分，扣完为止。
	
	

	6
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark2][bookmark: _Toc114059904][bookmark: _Toc4318][bookmark: _Toc29630][bookmark: _Toc7694]2. 测量电气回路中的直流电压（K11-2）
[bookmark: _Toc23454][bookmark: _Toc17912]一、考试目标
通过对直流电压测量，考核考生使用万用表的全过程安全操作能力，重点考核测量过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc6644][bookmark: _Toc25988]二、考试方式
[bookmark: _Toc15975][bookmark: _Toc19358]采取实际操作的方式进行考试。考生进行实际操作前，口述安全注意事项。操作步骤由考生完成，操作错误、叙述错误均给考生记分。
三、考试时间
8 分钟
[bookmark: _Toc24221][bookmark: _Toc22355]四、考场要求
考试设备应采用真实的电气回路，具备剩余电流保护和紧急停电按钮等安全保 护功能，应满足交流电压 AC 0V-250V；直流电压 DC 0V-250V；电路电阻 0Ω-20kΩ 的调节范围；提供被测电路的电路图提供3块电工测量仪表，其中完好的数字式和指针式各1块、损坏的仪表1块，供考生选择。
[bookmark: _Toc18701][bookmark: _Toc24077]五、任务描述
示例：如下图所示，用万用表测量运行电路中  A  和  B  两点之间的直流电压值。



[bookmark: _Toc1398][bookmark: _Toc26755]六、作业安全考试要点
1.正确选择测量仪表，防止因测量仪表选择错误导致电气事故。
[bookmark: _Toc22691][bookmark: _Toc1600]2.确保所选择测量仪表挡位及表笔接线正确，防止因测量仪表档位及表笔接线 不正确导致电气事故。
七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘鞋应穿戴正确。
2.评估现场环境
要求：检查考试设备的完好性，评估测量环境是否安全。
3.选择仪表
要求：根据考试要求，正确选择万用表。
4.检查仪表
要求：检查并叙述万用表外观是否完好和表笔与插孔连接是否正确、牢固，万用表档位能灵活调节。
5.直流电压测量
要求：测量过程中应保持安全距离，持笔位置和姿势应当正确，读数方法正确。 
6.工作终结
要求：测量结束后应整理好万用表，清理作业现场，物归原位。
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[bookmark: _Toc9793][bookmark: _Toc22378]八、评分标准
测量电气回路中的直流电压（K11-2）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	8 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	

1
	

安全
	个人防护
	6
	安全帽、绝缘鞋、劳保装未穿戴或穿戴不正确，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	工作环境评估
	5
	评估并口述工作环境，未评估，扣 5 分。
	
	

	

2
	
操作
准备
	选择仪表
	10
	未正确选择仪表，否决项。
	
	

	
	
	仪表检查
	15
	检查合格证、外壳无损、表笔无损、表笔与插孔接合严密、档位变换灵活，漏一项扣 3 分，扣完为止。
	
	

	

3
	

现场
操作
	量程选择与表 笔装接
	9
	未选择合适量程，表笔与插孔接合错误，否决项。
	
	

	
	
	测量过程
	30
	量程更换方法不正确，扣 10 分，持笔位置和姿势不正确扣 10 分，测量部位不正确扣 10 分，当使用指针式万用表测量直流电压未判断电位高低，扣 10 分，扣完为止。
	
	

	
	
	测量完成
	5
	测量完成后未将档位调好，扣 5 分。
	
	

	4
	测量
判断
	判断测量结果
	10
	测量值误差超过 20%，扣 10 分。
	
	

	5
	文明生产
	10
	工完料净场地清，一处不文明点扣 2 分， 扣完为止。
	
	

	6
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark3][bookmark: _Toc20950][bookmark: _Toc2619][bookmark: _Toc13461][bookmark: _Toc114059905]3. 测量电气回路中电气设备线圈的直流电阻（K11-3）
[bookmark: _Toc5178][bookmark: _Toc31681]一、考试目标
通过对直流电阻测量，考核考生使用万用表的全过程安全操作能力，重点考核测量过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc2212][bookmark: _Toc1490]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试。考生进行实际操作前，口述安全注意事项。操作步骤由考生完成，操作错误、叙述错误均给考生记分。
[bookmark: _Toc11825][bookmark: _Toc32623]三、考试时间
8 分钟
[bookmark: _Toc1872][bookmark: _Toc13475]四、考场要求
考试设备应采用真实的电气回路，具备剩余电流保护和紧急停电按钮等安全保 护功能，应满足交流电压 AC 0～250V；直流电压 DC 0～250V；电路电阻0～20kΩ 的调节范围；提供被测电路的电路图；提供3块电工测量仪表，其中完好的数字式和指针式各1块、损坏的仪表1块，供考生选择。
[bookmark: _Toc26671][bookmark: _Toc12921]五、任务描述
示例：如下图所示，测量运行电路中   A 和       B  两点之间的直流电阻值。
[image: IMG_256]

[bookmark: _Toc25108][bookmark: _Toc6157]六、作业安全考试要点
[bookmark: _Toc2928][bookmark: _Toc5025]1.正确选择测量仪表，防止因测量仪表选择错误导致电气事故。  2.测试时设备处于停电状态，防止因带电测量电阻导致触电事。

七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘鞋应穿戴正确。
2.评估现场环境
要求：检查考试设备的完好性，评估测量环境是否安全。
3.选择仪表
要求：根据考试要求，正确选择万用表。
4.检查仪表
要求：检查并附加叙述万用表外观完好和表笔与插孔连接正确、牢固，能灵活调节万用表档位。对于指针式万用表要进行机械和欧姆调零。
5.直流电阻测试
要求：对测量设备断电后进行测量操作，持笔位置和姿势应正确，读数方法应正确。
6.工作终结
要求：测量结束后对被测设备回复原状态并整理好万用表，清理作业现场，物归原位。
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[bookmark: _Toc30978][bookmark: _Toc19151]八、评分标准
测量电气回路中电气设备线圈的直流电阻（K11-3）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	8 分钟

	说明： 1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。 3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。 4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	
1
	
安
全
	个人防护
	6
	安全帽、绝缘鞋、工作服未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	工作环境评估
	5
	评估并口述工作环境，未评估扣 5 分。
	
	

	

2
	操
作
准
备
	选择正确仪表
	10
	考生未正确选择仪表，否决项。
	
	

	
	
	仪表检查
	
15
	检查合格证、外壳无损、表笔无损、表笔与插孔接合严密、档位变换灵活、指针归零，漏一项扣 3 分，扣完为止。
	
	

	



3
	现
场
操
作
	量程选择与表笔装接
	
9
	未选择合适量程，或未机械调零、欧姆调零；未选择合适量程，表笔与插孔接合错误，漏一项扣 3 分，扣完为止。
	
	

	
	
	确认设备状态
	10
	未断电测量，否决项。
	
	

	
	
	测试过程
	18
	量程更换方法错误扣 6 分，持笔位置和姿势不正确扣 6 分，测量部位不正确扣 6 分。
	
	

	
	
	测量完成
	7
	测量完成档位未调好，被测设备未恢复原状态，扣 7 分。
	
	

	4
	测量
判断
	判断测量结果
	10
	测量值误差超过 20%，扣 10 分。
	
	

	5
	文明生产
	10
	工完料净场地清，一处不文明点 扣 2 分，扣完为止。
	
	

	6
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc9995][bookmark: _Toc114059906][bookmark: _Toc23288][bookmark: _Toc5254]4. 测量配电装置的接地电阻（K11-4）
[bookmark: _Toc3808][bookmark: _Toc32213]一、考试目标
通过对接地电阻测量，考核考生使用接地电阻测试仪的全过程安全操作能力， 重点考核测量过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc32227][bookmark: _Toc16127]二、考试方式
[bookmark: _Toc32632][bookmark: _Toc23481]采取实际操作的方式进行考试。考生进行实际操作前，口述安全注意事项。操作步骤由考生完成，操作错误、叙述错误均给考生记分。
三、考试时间
10 分钟
[bookmark: _Toc8294][bookmark: _Toc29821]四、考场要求
一个具备测试条件的接地极，提供3块电工测量仪表，其中完好的数字式和指针式各1块、损坏的仪表1块，供考生选择。
[bookmark: _Toc14160][bookmark: _Toc3907]五、任务描述
示例：某 变电站独立避雷针接地极接地电阻的测试工作，考生以工作负责人的身份完成测试工作。
[bookmark: _Toc31140][bookmark: _Toc17844]六、作业安全考试要点
1.与测试现场电气设备的带电部分保持安全距离，防止发生触电事故。 
2.正确选择测量仪表，防止因测量仪表选择错误导致电气事故。
[bookmark: _Toc11319][bookmark: _Toc243]七、考试任务实施
1．考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴应穿戴正确。
2．测试现场安全评估
要求：确保测试过程中与现场电气设备的带电部分有足够的安全距离。
3．仪表及工器具的准备
要求：正确选择仪表并检查，准备好测试导线、测试钎子、手锤并检查。
4． 拆线
要求：将避雷针接地引线与接地装置拆开。
5．接地电阻测试
要求：正确打入电位和电流测试钎，连接导线牢固，驱动接地电阻测试仪达额定转速，调节表计使指针回零位，读取测量数据。
6．恢复引线
要求：将避雷针接地引线与接地装置恢复原状态。
7．填写测试记录
要求：按测试记录表要求填写记录。
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[bookmark: _Toc25174][bookmark: _Toc29713]八、评分标准
测量配电装置的接地电阻（K11-4）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	10 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	
1
	
安全
	个人防护
	6
	安全帽、绝缘鞋、工作服未穿戴或穿戴不合格，每项扣2分，扣完为止。
	
	

	
	
	测试现场安全评估
	9
	未检查现场，否决项。
	
	

	


2
	操作
准备
	选择仪表
	5
	未正确选择仪表，否决项
	
	

	
	
	
仪表检查
	
10
	检查合格证、外壳无损、接线柱与锁帽配合良好、倍率盘调节灵活、连接线选择正确、探针无损。漏一项扣2分，扣完为止。未检查，扣 10 分。
	
	

	

3
	现场
操作
	拆除引线
	10
	未拆除接地引线，扣10分。
	
	

	
	
	测量过程
	30
	探针间距错误扣 10 分，探针与表接线柱连接错误扣 10 分，仪表操作方法不正确，扣 10 分。
	
	

	
	
	引线回装
	5
	未回装或回装错误，扣 5 分。
	
	

	4
	记录
	填写测试记录
	5
	少填写1处，扣 2 分，扣完为止。
	
	

	5
	测量判 断
	判断测量结果
	10
	测量值误差超过 20%，扣 10 分。
	
	

	6
	文明生产
	10
	工完料净场地清，一处不文明点扣2分，扣完为止。
	
	

	7
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark5][bookmark: _Toc11635][bookmark: _Toc28129][bookmark: _Toc25543][bookmark: _Toc114059907]5. 测量低压电气设备的负荷电流（K11-5）
[bookmark: _Toc19690][bookmark: _Toc17505]一、考试目标
通过对负荷电流的测量，考核考生使用钳形表的全过程安全操作能力，重点考 核测量过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc5299][bookmark: _Toc28255]二、考试方式
[bookmark: _Toc10907][bookmark: _Toc8787]采取实际操作的方式进行考试。考生进行实际操作前，口述安全注意事项。操作步骤由考生完成，操作错误、叙述错误均给考生记分。
三、考试时间
8 分钟
[bookmark: _Toc28846][bookmark: _Toc16828]四、考场要求
考试设备应采用真实的电气回路，具备剩余电流保护和紧急停电按钮等安全保 护功能，应满足交流电压 AC 0V-250V；直流电压 DC 0V-250V；电路电阻 0Ω-20kΩ 的调节范围；提供被测电路的电路图；提供3块电工测量表计，要求2块表计类型不同、1 块表计损坏，供考生选择。
[bookmark: _Toc27001][bookmark: _Toc28009]五、任务描述
示例：如下图所示，测量运行电路中  A  和     B  两点之间的交流电流值。



[bookmark: _Toc974][bookmark: _Toc3205]六、作业安全考试要点
1.正确选择测量仪表，防止因测量仪表选择错误导致电气事故。 2.正确使用钳形表，防止发生触电事故。
[bookmark: _Toc18743][bookmark: _Toc13661]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘鞋应穿戴正确。
2.评估现场环境
要求：评估测量环境安全，确保测试过程中与现场电气设备的带电部分有足够 的安全距离。
3.选择仪表
要求：根据考试要求，正确选择钳形表。
4.检查仪表
要求：检查钳形表外观完好、钳把操作灵活、钳口无锈蚀且闭合严密、档位变换灵活。
5.交流电流测量
要求：测量过程中持表姿势应正确，档位更换方法应正确，读数方法应正确。
6.工作终结
要求：测量结束整理好钳形表，清理作业现场，物归原位。
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[bookmark: _Toc30525][bookmark: _Toc16247]八、评分标准
测量低压电气设备的负荷电流（K11-5）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	8 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。 4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序 号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	
1
	安全
	个人防护
	6
	安全帽、绝缘靴、劳保装未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	工作环境评估
	6
	评估并口述工作环境，未评估，扣 6 分。
	
	

	

2
	操作
准备
	选择仪表
	10
	未正确选择仪表，否决项。
	
	

	
	
	仪表检查
	18
	检查合格证、铁芯绝缘护套、钳把操作灵活、 钳口无锈、闭合严密、档位变换灵活，漏一项扣 3 分，扣完为止。
	
	

	

3
	
现场
操作
	量程选择
	10
	未选择合适量程，扣 10 分。量程更换方法错误，否决项。
	
	

	
	
	测量过程
	20
	持表位置和姿势不正确扣 10 分，测量部位不正确扣 10 分，安全距离不够，否决项。
	
	

	
	
	测量完成
	10
	测量完成,档位未调好，扣 10 分。
	
	

	4
	测量
判断
	判断测量结果
	10
	测量值误差超过 20%，扣 10 分。
	
	

	5
	文明生产
	10
	工完料净场地清，一处不文明点扣 2 分，扣完为止。
	
	

	6
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
	





[bookmark: _Toc2829][bookmark: _Toc114059908][bookmark: _Toc27207]科目二 安全操作技术（K2）
1. [bookmark: _bookmark7][bookmark: _Toc16897][bookmark: _Toc9090][bookmark: _Toc23938][bookmark: _Toc114059909]10kV 配电室停电操作（K21-1）
[bookmark: _Toc5048][bookmark: _Toc5193]一、考试目标
通过对 10 kV  高压开关柜的停电操作，考核考生的全过程安全操作能力，重点考核考生操作过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc8850][bookmark: _Toc16237]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试。考试过程中设置监护人，执行唱票复诵制。
[bookmark: _Toc2308][bookmark: _Toc32255]三、考试时间
30 分钟
[bookmark: _Toc15992][bookmark: _Toc16618]四、考场要求
考试设备应采用实际的中置柜  4  面，设备能够上电操作，可以根据一次设备操作产生的状态改变，而真实的显示一次系统电流、电压、相位、有功、无功等参数的变化，带电显示器应根据设备带电与否进行显示，应配有与系统相一致的一次系统模拟屏。
5、 [bookmark: _Toc1216][bookmark: _Toc14886][image: IMG_256]任务描述
[bookmark: _Toc3798][bookmark: _Toc23297]示例：如右图所示，10kV 配电室设备均处于运行状态：进线 901-2 隔离手车在运行状态、进线 901 断路器在运行状态、馈线 911 断路器在运行状态。考生以操作人的身份完成 10kV 配电室停电的倒闸操作。
六、作业安全考试要点
1.操作票中不能出现违反安规的操作步骤，防止因误操作导致电气事故。
2.操作隔离手车时应佩戴绝缘手套，防止因电气事故导致人身伤害。          3.操作过程中防止出现走错间隔、断路器操作顺序不正确等错误，导致电气事故。
[bookmark: _Toc9742][bookmark: _Toc23649]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：考生进入考场，应穿着工作服装和绝缘靴。
2.确认操作任务
要求：考生应根据给定操作任务仔细核对系统设备状态及运行方式。
3.根据任务填写倒闸操作票（空白倒闸操作票见附录 1）
要求：考生能够正确填写倒闸操作票。
4.进行模拟核对操作
要求：考生将倒闸操作票交与监护人，监护人唱票，考生复诵并在模拟屏上操作。每一项操作均应模拟，模拟核对完应在操作票上签字并填写操作开始时间。
5.选择使用安全用具
要求：考生根据操作任务正确选择安全用具。检查安全帽、绝缘手套、绝缘靴在有效的使用期和试验期内，性能良好；安全帽、绝缘手套、绝缘靴穿戴正确。
6.实际设备操作
要求：按操作票项目逐项操作，监护人唱票，考生高声复诵，监护人发出允许操作命令“对，执行”；操作人正式操作，监护人逐项勾票，操作完毕，对操作项目进行全面检查并填写操作终了时间，上交倒闸操作票。
7.具体操作步骤
(1)检查馈线  911  断路器无负荷；
(2)拉开馈线  911  断路器；
(3)检查馈线  911  断路器确已拉开；
(4)拉开进线  901  断路器；
(5)检查进线  901  断路器确已拉开；
(6)拉开进线 901-2 隔离手车；
(7)检查进线 901-2 隔离手车确已拉开。
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[bookmark: _Toc23873][bookmark: _Toc3459]八、评分标准
10kV 配电室停电操作（K21-1）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	30 分钟

	说明： 1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。 4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	

1
	
安
全
	个人
防护
	10
	未穿戴个人防护用品或未正确检查所需的安全用具：安全帽、绝缘靴、绝缘手套，每项扣 5 分，扣完为止。
	
	

	
	
	设备
核对
	5
	按照作业任务要求未核对设备的位置、名称、编号和运行方式，每项扣 1 分，扣完为止。
	
	

	






2
	现  场  操  作
	
操作票
填写
	
30
	操作票填写不规范：未正确使用设备双重编号和操作术语，未顶格写，未按要求填写操作人姓名、 操作开始与结束时间，每项扣2分。字迹潦草、不清晰，扣3分。
	
	

	
	
	
	
	操作票中出现违反安规的操作步骤，不准继续操作，否决项。
	
	

	
	
	模拟倒闸操作
	5
	未执行模拟倒闸操作扣5分。
	
	

	
	
	操作
执行
	
5
	操作时监护人唱票、操作人未复诵扣 2 分。监护人未下达准许命令就操作扣2分。操作票未逐项打勾扣 1 分。
	
	

	
	
	实际
操作
	



40
	操作隔离手车时未配戴绝缘手套，否决项。
	
	

	
	
	
	
	操作过程中出现大的操作错误：走错间隔、开关操作顺序错误，及引发事故或扩大事故，否决项。
	
	

	
	
	
	
	全部操作顺序不流畅扣 5 分。
操作前后的检查：检查一次设备状态、表计指示、 带电显示器显示；断路器、隔离开关的操作无漏项。少检查、少操作一项扣 5 分，扣完为止。
	
	

	3
	文明生产
	5
	工具未整理、未清理现场扣 5 分。
	
	

	4
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
	



[bookmark: _Toc4906]

2. [bookmark: _Toc114059910]10kV 配电室送电操作（K21-2）
[bookmark: _Toc21832][bookmark: _Toc19210]一、考试目标
通过对 10kV 高压开关柜的停电操作，考核考生的全过程安全操作能力，重点考核考生操作过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试。考试过程中设置监护人，执行唱票复诵制。
[bookmark: _Toc27061][bookmark: _Toc15276]三、考试时间
30 分钟
[bookmark: _Toc8667][bookmark: _Toc12047]四、考场要求
考试设备应采用实际的中置柜 4 面，设备能够上电操作，可以根据一次设备操 作产生的状态改变，而真实的显示一次系统电流、电压、相位、有功、无功等参数的变化，带电显示器应根据设备带电与否进行显示，应配有与系统相一致的一次系统模拟屏。
[bookmark: _Toc27631][bookmark: _Toc11941][image: IMG_256]五、 任务描述
[bookmark: _Toc26086][bookmark: _Toc32192]示例：如下图所示，10kV  配电室设备均处于停电状态，进线  901-2  隔离手车在断开位置、进线  901  断路器在工作位置处分闸状态，馈线  911 断路器在工作位置处分闸状态。考生以操作人的身份完成 10kV 配电室送电的倒闸操作。                                    
六、作业安全考试要点
1.操作票中不能出现违反安规的操作步骤，防止因误操作导致电气事故。
2.操作隔离手车时应佩戴绝缘手套，防止因电气事故导致人身伤害。
3.操作过程中防止出现走错间隔、断路器操作顺序不正确等错误，导致电气事故。
[bookmark: _Toc28490][bookmark: _Toc1619]七、 考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：考生进入考场，应穿着工作服装和绝缘靴。
2.确认操作任务
要求：考生应根据给定操作任务仔细核对系统设备状态及运行方式。
3.根据任务填写倒闸操作票（空白倒闸操作票见附录 1）
要求：考生能够正确填写倒闸操作票。
4.进行模拟核对操作
要求：考生将倒闸操作票交与监护人，监护人唱票，考生复诵并在模拟屏上操作。每一项操作均应模拟，模拟核对完应在操作票上签字并填写操作开始时间。
5.选择使用安全用具
要求：考生根据操作任务正确选择安全用具。检查安全帽、绝缘手套、绝缘靴在有效的使用期和试验期内，性能良好；安全帽、绝缘手套、绝缘靴穿戴正确。
6.实际设备操作
要求：按操作票项目逐项操作，监护人唱票，考生高声复诵，监护人发出允许操作命令“对，执行”；操作人正式操作，监护人逐项勾票，操作完毕，对操作项目进行全面检查并填写操作终了时间，上交倒闸操作票。
7.具体操作步骤
(1)检查进线电压三相指示正常，带电显示器三相指示灯亮；
(2)检查进线 901 断路器在分闸位置；
(3)合上进线 901-2 隔离手车；
(4)检查进线 901-2 隔离手车确已合上；
(5)检查馈线 911 断路器在分闸位置；
(6)检查进线 901 断路器确在工作位置；
(7)合上进线  901  断路器；
(8)检查进线  901 断路器确已合上；
(9)检查馈线 911  断路器确在工作位置；
(10)合上馈线 9 11  断路器；
(11)检查馈线 9 11  断路器确已合上。
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[bookmark: _Toc18422][bookmark: _Toc4630]八、评分标准
10kV 配电室送电操作（K21-2）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	30 分钟

	说明： 1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序 号
	考核要素
	配 分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	
1
	
安全
	个人
防护
	10
	未穿戴个人防护用品或未正确检查所需的安全用具：安全帽、绝缘靴、绝缘手套，每项扣 5 分，扣完为止。
	
	

	
	
	设备
核对
	5
	按照作业任务要求未核对设备的位置、名称、编号和运行方式，每项扣 1 分，扣完为止。
	
	

	






2
	现 场 操 作
	
操作票
填写
	

30
	操作票填写不规范：未正确使用设备双重编号和操作术语，未顶格写，未按要求填写操作人姓名、操作开始与结束时间，每项扣 2 分。字迹潦草、不清晰，扣 3 分。
	
	

	
	
	
	
	操作票中出现违反安规的操作步骤，不准继续操作，否决项。
	
	

	
	
	模拟倒闸操作
	5
	未执行模拟倒闸操作扣5分。
	
	

	
	
	操作
执行
	5
	操作时监护人唱票、操作人未复诵扣 2 分。监护人未下达准许命令就操作扣 2 分。操作票未逐项打勾 扣 1分。
	
	

	
	
	实际
操作
	40
	操作隔离手车时未配戴绝缘手套，否决项。
	
	

	
	
	
	
	操作过程中出现大的操作错误：走错间隔、开关操作顺序错误，及引发事故或扩大事故，否决项。
	
	

	
	
	
	
	全部操作顺序不流畅扣 5 分。
操作前后的检查：检查一次设备状态、表计指示、 带电显示器显示；断路器、隔离开关的操作无漏项。少检查、少操作一项扣 5 分，扣完为止。
	
	

	3
	文明生产
	5
	工具未整理、未清理现场扣 5 分。
	
	

	4
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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3. [bookmark: _bookmark8][bookmark: _Toc28840][bookmark: _Toc18301][bookmark: _Toc6486][bookmark: _Toc114059911]10kV 配电室馈线由运行转检修（K21-3）
[bookmark: _Toc32214][bookmark: _Toc28337]一、考试目标
通过对 10kV 高压开关柜的停电操作，考核考生的全过程安全操作能力，重点考核考生操作过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc2413][bookmark: _Toc1870]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试。考试过程中设置监护人，执行唱票复诵制。
[bookmark: _Toc17187][bookmark: _Toc5320]三、考试时间
30 分钟
[bookmark: _Toc24305][bookmark: _Toc8298]四、考场要求
[image: IMG_256]考试设备应采用实际的中置柜 4 面，设备能够上电操作，可以根据一次设备操 作产生的状态改变，而真实的显示一次系统电流、电压、相位、有功、无功等参数的变化，带电显示器应根据设备带电与否进行显示，应配有与系统相一致的一次系 统模拟屏。
6、 [bookmark: _Toc15521][bookmark: _Toc3146]任务描述
[bookmark: _Toc23431][bookmark: _Toc11383]示例：如下图所示，10kV 配电室设备均处于运行状态，进线 901-2 隔离手车在运行状态、进线 901 断路器在运行状态、馈线 911 断路器在运行状态。考生以操作人的身份完成 10kV 配电室馈线 911 线路由运行转检修的倒闸操作。
六、作业安全考试要点
1.操作票中不能出现违反安规的操作步骤，防止因误操作导致电气事故。
2.操作隔离手车时应佩戴绝缘手套，防止因电气事故导致人身伤害。
3.合上接地刀闸，防止因未合接地刀闸造成线路检修人员触电事故。
4.操作过程中防止出现走错间隔、断路器操作顺序不正确等错误，导致电气事故。
[bookmark: _Toc14244][bookmark: _Toc11704]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：考生进入考场，应穿着工作服装和绝缘靴。
2.确认操作任务
要求：考生应根据给定操作任务仔细核对系统设备状态及运行方式。
3.根据任务填写倒闸操作票 （空白倒闸操作票见附录 1）
要求：考生能够正确填写倒闸操作票。
4.进行模拟核对操作
要求：考生将倒闸操作票交与监护人，监护人唱票，考生复诵并在模拟屏上操 作。每一项操作均应模拟，模拟核对完应在操作票上签字并填写操作开始时间。
5.选择使用安全用具
要求：考生根据操作任务正确选择安全用具。检查安全帽、绝缘手套、绝缘靴在有效的使用期和试验期内，性能良好；安全帽、绝缘手套、绝缘靴穿戴正确。
6.选择使用标示牌
要求：考生根据操作任务选择适用的标示牌。
7.实际设备操作
要求：按操作票项目逐项操作，监护人唱票，考生高声复诵，监护人发出允许操作命令“对，执行”；操作人正式操作，监护人逐项勾票，操作完毕，对操作项目进行全面检查并填写操作终了时间，上交倒闸操作票。
8.具体操作步骤
(1)检查馈线 911 断路器无负荷；
(2)拉开馈线 911 断路器；
(3)检查馈线 911 断路器确已拉开；
(4)检查馈线911 断路器柜带电显示器三相指示灯灭；
(5)将馈线 911 断路器小车摇至试验位置；
(6)检查馈线 911 断路器小车确在试验位置；
(7)合上馈线 911 断路器柜接地刀闸；
(8)检查馈线 911 断路器柜接地刀闸确已合上；
(9)断开馈线 911 断路器柜控制电源空开；
(10)断开馈线 911 断路器柜储能电源空开；
(11)取下馈线 911 断路器小车二次插头；
(12)在馈线 911 断路器柜操作把手上挂“禁止合闸 线路有人工作”标示牌；
(13)在馈线 911 断路器柜接地操作孔处挂“已接地”标示牌。
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[bookmark: _Toc13657]八、评分标准
10kV 配电室馈线由运行转检修（K21-3）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	30 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	
1
	
安全
	个人防护
	10
	未穿戴个人防护用品或未正确检查所需的安全用具：安全帽、绝缘靴、绝缘手套，每项扣  5 分， 扣完为止。
	
	

	
	
	设备核对
	5
	按照作业任务未核对设备的位置、名称、编号和运行方式，每项扣 1 分，扣完为止。
	
	

	








2
	现 场 操 作
	
操作票
填写
	

30
	操作票填写不规范：未正确使用设备双重编号和操作术语， 未顶格写，未按要求填写操作人姓名、操作开始与结束时间，每项扣 2 分。字迹潦草、不清晰，扣 3 分。
	
	

	
	
	
	
	操作票中出现违反安规的操作步骤，不准操作，否决项。
	
	

	
	
	模拟倒闸操作
	5
	未执行模拟倒闸操作扣 5 分。
	
	

	
	
	操作执行
	
5
	操作时监护人唱票，操作人未复诵扣 2 分。监护人未下达准许命令就操作，扣 2 分。 操作票未逐项打勾扣 1 分。
	
	

	
	
	实际操作
	34
	未合上接地刀闸，否决项。
	

	

	
	
	
	
	操作接地刀闸和隔离手车时未佩戴绝缘手套，否决项。
	
	

	
	
	
	
	操作过程中出现大的操作错误：走错间隔、开关操作顺序错误，引发事故或扩大事故，否决项。
	
	

	
	
	
	
	全部操作顺序不流畅扣  5  分。
操作前后的检查：检查一次设备状态、表计指示、 带电显示器显示；断路器、隔离开关的操作无漏项。少检查、少操作一项扣   2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	6
	正确悬挂标示牌，未悬挂或悬挂错误一个扣  3  分。
	
	

	3
	文明生产
	5
	工具未整理、未清理现场扣 5 分。
	
	

	4
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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4. [bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc32378][bookmark: _Toc114059912][bookmark: _Toc18127][bookmark: _Toc5772]10kV 配电室馈线由检修转运行（K21-4）
[bookmark: _Toc9270][bookmark: _Toc11875]一、考试目标
通过对 10kV 高压开关柜的停电操作，考核考生的全过程安全操作能力，重点考核考生操作过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc3995][bookmark: _Toc10475]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试。考试过程中设置监护人，执行唱票复诵制。
[bookmark: _Toc24204][bookmark: _Toc927]三、考试时间
30 分钟
[bookmark: _Toc9014][bookmark: _Toc2463]四、考场要求
考试设备应采用实际的中置柜4面，设备能够上电操作，可以根据一次设备操作产生的状态改变，而真实的显示一次系统电流、电压、相位、有功、无功等参数的变化，带电显示器应根据设备带电与否进行显示，应配有与系统一致的一次系统模拟屏。
[bookmark: _Toc12704][bookmark: _Toc14029][image: IMG_256]五、 任务描述
示例：如下图所示，10kV 配电室进线 901-2 隔离手车在运行状态、进线 901 断 路器在运行状态，馈线 911 线路处于检修状态。馈线 911 断路器小车在试验位置，二次插头、控制电源、储能电源均断开。考生以操作人的身份完成 10kV 配电室馈线911 线路由检修转运行的倒闸操作。                                    
[bookmark: _Toc11042][bookmark: _Toc24742]六、作业安全考试要点
1.操作票中不能出现违反安规的操作步骤，防止因误操作导致电气事故。
2.操作隔离手车时应佩戴绝缘手套，防止因电气事故导致人身伤害。
3.操作过程中防止出现走错间隔、断路器操作顺序不正确等错误，导致电气事 故。
[bookmark: _Toc16944][bookmark: _Toc25217]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：考生进入考场，应穿着工作服装和绝缘靴。
2.确认操作任务
要求：考生应根据给定操作任务仔细核对系统设备状态及运行方式。
3.根据任务填写倒闸操作票 （空白倒闸操作票见附录 1）
要求：考生能够正确填写倒闸操作票。
4.进行模拟核对操作
要求：考生将倒闸操作票交与监护人，监护人唱票，考生复诵并在模拟屏上操 作。每一项操作均应模拟，模拟核对完应在操作票上签字并填写操作开始时间。
5.选择使用安全用具要求：考生根据操作任务正确选择安全用具。检查安全帽、绝缘手套、绝缘靴在有效的使用期和试验期内，性能良好；安全帽、绝缘手套、绝缘靴穿戴正确。
6.实际设备操作
要求：按操作票项目逐项操作，监护人唱票，考生高声复诵，监护人发出允许操作命令“对，执行”；操作人正式操作，监护人逐项勾票，操作完毕，对操作项目进行全面检查并填写操作终了时间，上交倒闸操作票。
7.具体操作步骤
(1)检查馈线 911 断路器在分闸位置；
(2)检查馈线  911 断路器在试验位置；
(3)取下馈线 911 断路器在分闸位置操作把手上“禁止合闸线路有人工作”标 示牌；
(3)取下馈线  911 断路器柜接地操作孔处“已接地”标示牌；
(4)拉开馈线  911 断路器柜接地刀闸；
(5)检查馈线 911 断路器柜接地刀闸确已拉开；
(6)确认摇测馈线  911 线路侧绝缘已合格；
(7)给上馈线 911 断路器小车二次插头；
(8)合上馈线  911 断路器柜控制电源空开；
(9)合上馈线  911 断路器柜储能电源空开；
(10)将馈线  911 断路器小车推至工作位置；
(11)检查馈线  911 断路器小车确在工作位置；
(12)合上馈线  911 断路器；
(13)检查馈线  911 断路器确已合好。
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[bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc10080][bookmark: _Toc6532][bookmark: _Toc5154][bookmark: _Toc14238][bookmark: _Toc21433]八、评分标准
10kV 配电室馈线由检修转运行（K21-4）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	30 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序 号
	考核要素
	配 分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	
1
	
安全
	个人
防护
	10
	未穿戴个人防护用品或未正确检查所需的安全用具：安全帽、绝缘靴、绝缘手套，每项扣 5 分，扣完为止。
	
	

	
	
	设备
核对
	5
	按照作业任务要求未核对设备的位置、名称、编号和运行方式，每项扣 1 分，扣完为止。
	
	

	








2
	现 场 操 作
	操作票
填写
	
30
	操作票填写不规范：未正确使用设备双重编号和操作术语，未顶格写，未按要求填写操作人姓名、操作开始与结束时间，每项扣 2 分。字迹潦草、不清晰，扣 3 分。
	
	

	
	
	
	
	操作票中出现违反安规的操作步骤，不准继续操作，否决项。
	
	

	
	
	模拟倒闸操作
	5
	未执行模拟倒闸操作扣 5 分。
	
	

	
	
	操作
执行
	5
	操作时监护人唱票、操作人未复诵扣 2 分。监护人未下达准许命令就操作扣2分。操作票未逐项打勾扣 1 分。
	
	

	
	
	
实际
操作
	6
	摘除已悬挂的标示牌，未摘除一个扣 3 分。
	
	

	
	
	
	

34
	未拉开接地刀闸，否决项。
	
	

	
	
	
	
	操作接地刀闸和隔离手车时未佩戴绝缘手套，否决项。
	
	

	
	
	
	
	操作过程中出现大的操作错误：走错间隔、开关操作顺序错误，引发事故或扩大事故，否决项。
	
	

	
	
	
	
	全部操作不流畅扣 5 分。
操作前后的检查：检查一次设备状态、表计指示、带电显示器显示；断路器、隔离开关的操作无漏项。少检查、少操作一项扣 2分，扣完为止。
	
	

	3
	文明生产
	5
	工具未整理、未清理现场扣 5 分。
	
	

	4
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
	





5. [bookmark: _Toc114059913]10kV 高压进线柜的巡视检查（K22-1）
[bookmark: _Toc27134][bookmark: _Toc1325]一、考试目标
通过对 10kV 进线柜的巡视检查，考核考生的全过程安全巡视检查能力，重点考核所涉及的巡检部位、内容和巡视检查过程中安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc10060][bookmark: _Toc28847]二、考试方式
采取实际巡视检查的方式进行考试。巡视检查过程中应结合检查步骤同步口述巡视要点及检查细节。考试由考生独立完成，考评员可兼做巡检监护人，考评员按考生巡检部位、内容及巡检问题缺陷记录给考生评分。
[bookmark: _Toc22876][bookmark: _Toc28111]三、考试时间
20 分钟
[bookmark: _Toc14795][bookmark: _Toc20815]四、考场要求
考试设备应采用与实际相符的10kV 进线柜，并提供配套系统图。
5、 [bookmark: _Toc26351][bookmark: _Toc30911]任务描述
[image: IMG_256]示例：如下图所示，某配电室 10kV 系统在正常运行状态，考生以值班员身份完成进线开关柜的巡视检查任务。


[bookmark: _Toc23209][bookmark: _Toc26504]六、作业安全考试要点1-9

巡视检查过程中防止违章行为造成人员触电事故。
[bookmark: _Toc17083][bookmark: _Toc29459]七、考试任务实
1．考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴应符合要求。
2．检查巡检环境
要求：配电室及进线柜应无异味、异响，温、湿度正常；安全用具及消防器材齐全有效；巡检道路无障碍物。
3．检查开关柜位号
要求：设备位号、运行编号、负荷名称应清晰、准确、齐全；柜门严密、无变形。
4．检查面板表计和信号灯
要求：信号灯、表计及标识应正确；带电显示器三相指示灯应正常；电流、电压应正常并记录参数。
5．检查保护装置
要求：保护装置运行指示（灯）应正常，无故障报警（掉牌）显示，保护压板 连接应良好。
6．检查仪表室要求：室内元件应无损；二次接线无脱落，室内照明完好。
7．检查断路器室
要求：面板显示小车位置与实际位置应相符；断路器分、合指示与运行状态相符；断路器处于储能状态；断路器无异响、异味。
8．检查选择开关
要求：选择开关位置符合运行要求。
9．检查电缆室
要求：电缆室内照明应完好、无受潮；电缆头无破损、过热、脱落及打火现象；电缆孔洞封堵符合规范要求。
10．检查接地系统
要求：接地连接应符合规范要求。
11．填写检查记录
要求：记录巡视中重要参数及发现的问题和缺陷。
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[bookmark: _Toc29483][bookmark: _Toc25270]八、评分标准
10kV 高压进线柜的巡视检查（K22-1）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	20 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述 情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序 号
	考核要素
	配 分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安全
	个人防护
	5
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分，扣完为止。
巡检过程中有明显违章行为，否决项。
	
	

	








2
	现 场 操 作
	检查环境
	5
	未检查配电室异味、异响、温湿度、安全用具、消防器材、道路畅通，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查开关柜位号
	5
	未检查设备位号、运行编号、负荷名称、柜门严密、有无变形，每项扣2分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查表计和信号灯
	25
	未检查信号灯、表计及标识、带电显示器三相指示灯、电流、电压并记录参数，每项扣 5 分，扣完 为止。
	
	

	
	
	检查保护装置
	20
	未检查保护装置指示器或指示灯、故障报警或掉牌显示、保护压板连接，每项扣 5 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查
仪表室
	5
	未检查室内元件、二次控制线连接状况、室内照明，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查断路器室
	10
	未检查面板小车位置、断路器分合指示、断路器储能状态、断路器声响异味，每项扣 3 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查选择开关
	2
	未检查选择开关位置，扣 2 分。
	
	

	
	
	检查
电缆室
	10
	未检查室内照明、受潮、电缆头无破损、过热、脱落、打火现象、电缆孔洞封堵，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查接地系统
	5
	未检查接地连接，每项扣 3 分，扣完之止。
	
	

	3
	记录
	填写巡检 记录
	8
	未填写重要参数、问题隐患、每项扣 3 分，扣完之止。
	
	

	4
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark11][bookmark: _Toc21602][bookmark: _Toc3568][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc114059914]6.10kV 高压馈线柜的巡视检查（K22-2）
[bookmark: _Toc15349][bookmark: _Toc14093]一、考试目标
通过对 10kV 馈线柜的巡视检查，考核考生的全过程巡视检查能力，重点考核所涉及的巡检部位、内容和巡视检查过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc31526][bookmark: _Toc23867]二、考试方式
采取实际巡视检查的方式进行考试。巡视检查过程中应结合检查步骤同步口述巡视要点及检查细节。考试由考生独立完成，考评员可兼做巡检监护人，考评员按考生巡检部位、内容及巡检问题缺陷记录给考生评分。
[bookmark: _Toc7373][bookmark: _Toc6339]三、考试时间
20 分钟
[bookmark: _Toc16249][bookmark: _Toc14218]四、考场要求
考试设备应采用与实际相符的 10kV 馈线柜，并提供配套系统图。
[bookmark: _Toc6347][bookmark: _Toc3135]五、 任务描述
[bookmark: _Toc3833][bookmark: _Toc15548][image: IMG_256]示例：如下图所示，某配电室 10kV 系统在正常运行状态，考生以值班员身份完成馈线开关柜的巡视检查项目。

六、作业安全考试要点
巡视检查过程中防止违章行为造成人员触电事故。
[bookmark: _Toc1867][bookmark: _Toc9867]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴应符合要求。
2.检查巡检环境
要求：配电室及馈线柜应无异味、异响，温、湿度正常；安全用具及消防器材齐全有效；巡检道路无障碍物。
3.检查开关柜位号
要求：设备位号、运行编号、负荷名称应清晰、准确、齐全；柜门严密、无变形。
4.检查面板表计和信号灯
要求：信号灯、表计及标识应正确；带电显示器三相指示灯应正常；电流、电压应正常并记录参数。
5.检查保护装置要求：保护装置运行指示（灯）应正常，无故障报警（掉牌）显示，保护压板 连接应良好。
6.检查仪表室
要求：室内元件应无损；二次接线无脱落，室内照明完好。
7.检查断路器室
要求：面板显示小车位置与实际位置应相符；断路器分合指示与运行状态相符；断路器处于储能状态；断路器无异响、异味。
8.检查选择开关
要求：选择开关位置符合运行要求。
9.电缆室检查
要求：电缆室室内照明应完好、无受潮；电缆头无破损、过热、脱落及打火现 象；电缆孔洞封堵符合规范要求。
10.检查接地系统
要求：接地连接应符合规范要求。
11.填写检查记录
要求：记录巡视中重要参数及发现的问题和缺陷。
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[bookmark: _Toc29239][bookmark: _Toc22962]八、评分标准
10kV 高压馈线柜的巡视检查（K22-2）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	20 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判 定考试不合格。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安
全
	个人防护
	5
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2分，扣完为止。
过程巡检过程中有明显违章行为，否决项。
	
	

	








2
	现 场 操 作
	检查环境
	5
	未检查异味、异响、温湿度、安全用具、消防器材、道路畅通，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查开关柜位号
	5
	未检查设备位号、运行编号、负荷名称、柜门严密、有无变形，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查表计和信号灯
	25
	未检查信号灯、表计及标识、带电显示器三相指示灯、电流、电压并记录参数，每项扣 5 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查保护装置
	20
	未检查保护装置指示器或指示灯、故障报警或掉牌显示、保护压板连接，每项扣 7 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查仪表室
	5
	未检查室内元件、二次控制线连接状况、室内照明，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查断路器室
	10
	未检查面板小车位置、断路器分合指示、断路器储能状态、断路器声响异味，每项扣 3 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查选择开关
	2
	未检查选择开关位置， 扣 2 分。
	
	

	
	
	检查电缆室
	
10
	未检查室内照明、受潮、电缆头无破损、过热、脱落、打火现象、电缆孔洞封堵，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查接地系统
	5
	未检查接地连接，每项扣 3 分，扣完之止。
	
	

	3
	记录
	填写巡检记录
	8
	未填写重要参数、问题隐患、每项扣 3 分，扣完之止。
	
	

	4
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
	


[bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc30108][bookmark: _Toc4966][bookmark: _Toc23066]

[bookmark: _Toc114059915]7.10kV 电力变压器的巡视检查（K22-3）
[bookmark: _Toc13559][bookmark: _Toc29479]一、考试目标
[bookmark: _Toc21268][bookmark: _Toc9927]通过对 10kV 电力变压器的巡视检查，考核考生的全过程巡视检查能力，重点考核所涉及的巡检部位、内容和巡视检查过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
二、考试方式
采取实际巡视检查的方式进行考试。巡视检查过程中应结合检查步骤同步口述巡视要点及检查细节。考试由考生独立完成，考评员可兼做巡检监护人，考评员按考生巡检部位、内容及巡检问题缺陷记录给考生评分。
[bookmark: _Toc25554][bookmark: _Toc31952]三、考试时间
20 分钟。
[bookmark: _Toc19148][bookmark: _Toc1766]四、考场要求
[bookmark: _Toc26438][bookmark: _Toc31472]考试设备应采用与实际相符的 10kV 电力变压器，并提供配套系统图。
五、 任务描述
[bookmark: _Toc26940][bookmark: _Toc8365][bookmark: _Toc8595][bookmark: _Toc22624]示例：如右图所示，复兴街 10kV6#公用油浸式电力变压器在正常运行状态，考生以值班员身份完成10kV 电力变压器的巡视检查项目。
六、作业安全考试要点
巡视检查过程中防止违章行为造成人员触电事故。
七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴应符合要求。 
2. 检查变压器外观
要求：变压器外壳、套管、散热器、防爆管、油枕和放油阀外观应无损坏、无 裂纹、无渗油、漏油及油污和其它外观异常。
3.检查变压器油温
要求：变压器温度计和油温应正常并记录，油枕的油位与温度相对应。
4.检查变压器声响
要求：变压器运行声音应正常并记录，无异响。
5.检查变压器吸湿器
要求：吸湿器应完好，吸附剂应干燥。
6.检查变压器电气连接
要求：变压器一、二次电缆头无污痕、无过热现象；连接应无松动和脱落、电缆孔（管）封堵严密。
7.检查变压器瓦斯继电器
要求：瓦斯继电器应完好，油位应正常，内部无气体并记录。
8.检查变压器控制箱
要求：各控制箱和二次端子箱应关严无变形，无受潮、接线无脱落、接地连接完好。
9.检查变压器室
要求：变压器室的门窗、照明应完好，房屋不漏水，温湿度应正常，通风良好。
10.检查接地系统
要求：变压器外壳、穿线管等接地连接应完好。
11.填写检查记录
要求：记录巡检中重要参数及发现的问题和缺陷。
[bookmark: _Toc8580][bookmark: _Toc31307]

八、评分标准
10kV 电力变压器的巡视检查（K22-3）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	20 分钟

	说明：1.考生进行实际操作的同时，口述操作要领及安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。 4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序 号
	考核要素
	配 分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安全
	个人防护
	5
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分，扣完为止。
过程巡检过程中有明显违章行为，否决项。
	
	

	







2
	现 场 操 作
	检查外观
	20
	未检查外观、一二次套管、散热器、防爆管、油枕和放油阀外观；无渗油、漏油及油污和其它外 观异常，每项扣 4 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查油温
	10
	未检查温度计、油温并记录，油枕的油位与温度相对应， 每项扣 5 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查声响
	5
	未检查运行声音并记录，扣5分。
	
	

	
	
	检查吸湿器
	5
	未检查吸湿器、吸附剂干燥，每项扣 3 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查电气连接
	10
	未检查一、二次电缆头无污痕、无过热、连接无松动和脱落、电缆孔（管） 封堵，每项扣 3 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查瓦斯继电器
	10
	未检查瓦斯继电器完好、油位应正常、内部无气体并记录，每项扣 5 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查控制箱
	10
	未检查控制箱和二次端子箱无变形、无受潮、接线无脱落、接地连接完好， 每项扣 3 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查变压器室
	12
	未检查变压器室的门、窗、照明，房屋不漏水，温、湿度，通风状况， 每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	检查接地系统
	3
	未检查变压器外壳、穿线管接地，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	3
	记录
	填写
巡检记录
	10
	未记录巡检中重要参数及发现的问题和缺陷，每项扣 3 分，扣完为止。
	
	

	4
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc15352][bookmark: _Toc11831][bookmark: _Toc114059916][bookmark: _Toc8621]8.10kV 柱上变压器的停电操作（K23-1）
[bookmark: _Toc30518][bookmark: _Toc20059]一、考试目标
通过对 10kV   柱上变压器停电操作，考核考生的全过程安全操作能力，重点考核考生操作过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc24424][bookmark: _Toc22879]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试，操作前，应口述安全注意事项。考试过程中设置监护人，执行唱票复诵制。
[bookmark: _Toc7206][bookmark: _Toc10308]三、考试时间
30 分钟
[bookmark: _Toc10326][bookmark: _Toc26939]四、考场要求
[bookmark: _Toc3633][bookmark: _Toc27684]考试设备应采用真实的电气设备搭建 10kV 柱上变压器馈线回路，变压器高压侧通过高压电力电缆连接至跌落式熔断器，低压侧通过低压电力电缆与低压配电盘柜连接，并提供配套系统图.
五、任务描述
如右图所示，6# 变压器处于运行状态，考生以操作人的身份完成柱上变压器停电倒闸操作票填写，并执行操作。
[bookmark: _Toc21852][bookmark: _Toc6367]六、作业安全考试要点
1． 考生根据电压等级和环境条件选择适当的安全用具，检查安全用具功能良好，试验有效期符合使用规定，防止误用安全用具引发人身或电气事故。
[bookmark: _Toc7595][bookmark: _Toc3496]2．操作票中不得出现违反安规的操作步骤，防止引发人身或电气事故。
七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：考生进入考场，应穿着工作服装和绝缘鞋。
2.确认操作任务
要求：考生根据给定操作任务仔细核对系统设备状态及运行方式。
3.填写倒闸操作票
要求：考生根据操作任务正确填写倒闸操作票，使用操作术语。
4.选择使用安全用具
要求：考生根据操作任务正确选择安全用具。检查安全帽、绝缘靴、绝缘手套 性能良好，在有效的试用期和试验期内；安全帽、绝缘靴、绝缘手套、护目眼镜穿戴正确；根据环境条件和操作对象的电压等级选择适合的绝缘拉杆，检查绝缘拉杆在试验有效期内。雨、雪天操作需要选择有防雨罩的绝缘拉杆。
5.进行模拟核对操作
要求：考生将倒闸操作票交与监护人，监护人唱票，考生复诵并在模拟屏上操 作。每一项操作均应模拟，模拟核对完在操作票上签字、填写操作开始时间。
6.实际操作
要求：按照操作票填写项目逐项操作，监护人唱票，考生复诵、操作。操作过程中考生应核对现场设备名称、编号及分、合闸位置。操作跌落式熔断器时，操作 人不可站在熔断器的下方。考生操作结束对操作项目进行全面检查后填写操作完成 时间，上交倒闸操作票。
具体操作步骤：
（1）拉开  6# 变压器   401 断路器；
（2）检查 6# 变压器   401 断路器在断开位置；
（3）拉开 6# 变压器  F901  跌落式熔断器中相；
（4）拉开 6# 变压器  F901  跌落式熔断器背风边相；
（5）拉开 6# 变压器  F901  跌落式熔断器迎风边相；
（6）检查 6# 变压器  F901  跌落式熔断器三相断开。
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[bookmark: _Toc27531][bookmark: _Toc21503]八、评分标准
10kV 柱上变压器的停电操作（K23-1）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	30 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分 4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序 号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	


1
	安 全
	个人
防护
	3
	个人防护用品：工作服装、安全帽、绝缘靴、护目眼镜等未穿戴或穿戴不规范，每项扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
安全用具
	8
	未检查安全帽、绝缘靴、绝缘手套在有效的使用期和试验期内，否决项。
	
	

	
	
	
	8
	未按要求穿戴绝缘靴、绝缘手套、护目眼镜执行操作，否决项。
	
	

	
	
	
	8
	未正确选择绝缘拉杆，或未检查绝缘拉杆在有效试验期内，否决项。
	
	

	
	
	
	3
	绝缘拉杆安装、使用不规范，扣 1-3 分。
	
	

	
2
	操 作 票 填 写
	操作票填写
	10
	倒闸操作票出现违反安规的操作步骤，否决项。
	
	

	
	
	
	4
	倒闸操作票未正确使用设备双重编号和操作术语，操作票字迹潦草或涂改，每处扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	6
	操作人姓名、操作开始、结束时间未按照要求填写，及未顶格书写，每处扣 2 分，扣完为止。
	
	

	




3
	现 场 操 作
	操作执行
	5
	操作人未执行复诵操作扣 5 分。
	
	

	
	
	操作步骤
	4
	操作前未核对现场设备名称、编号，未核对变压器高压侧跌落式熔断器和低压侧断路器分、合闸位置，每项扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	10
	低压侧负荷未断开的情况下拉开跌落式熔断器，否决项。
	
	

	
	
	
	3
	未按照正确的顺序依次拉开跌落式熔断器，扣 3 分。
	
	

	
	
	
	3
	操作步骤完成后未进行操作质量检查，每项扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	操作质量
	3
	操作过程中跌落式熔断器落地，每个扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	4
	操作方法不当导致跌落式熔断器损坏， 每个扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	3
	操作过程不流畅扣 3 分。
	
	

	
	
	
	10
	未能在规定时间内完成操作，扣 10 分。
	
	

	4
	文明生产
	5
	工完料净场地清，一处不文明点扣 1-2 分，扣完为止。
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark14][bookmark: _Toc27906][bookmark: _Toc13074][bookmark: _Toc114059917][bookmark: _Toc29132]9.10kV 柱上变压器的送电操作（K23-2）
[bookmark: _Toc26933][bookmark: _Toc18666]一、考试目标
通过对 10kV 柱上变压器送电操作，考核考生的全过程安全操作能力，重点考核考生操作过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc5887][bookmark: _Toc16185]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试，操作前，应口述安全注意事项。考试过程中设置监护人，执行唱票复诵制。
[bookmark: _Toc32107][bookmark: _Toc32326]三、考试时间
30 分钟
[bookmark: _Toc12399][bookmark: _Toc25067]四、考场要求
考试设备应采用真实的电气设备搭建成 10kV 柱上变压器馈线回路，变压器高压侧通过高压电力电缆连接至跌落式熔断器，低压侧通过低压电力电缆与低压配电盘柜连接，并提供配套系统图。
[bookmark: _Toc29737][bookmark: _Toc4055]五、 任务描述
如右图所示，6#变压器处于停电状态，考生以操作人的身份完成柱上变压器送倒闸操作票填写，并执行操作。
[bookmark: _Toc9167][bookmark: _Toc2492]六、作业安全考试要点
1． 考生根据电压等级和环境条件选择适当的安全用具，检查安全用具功能良好，试验有效期符合使用规定，防止选择错误或检查不到位，导致人身或电气事故。
[bookmark: _Toc3905][bookmark: _Toc18446]2．操作票中不得出现违反安规的操作步骤，防止实际操作时导致人身或电气事故。
七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：考生进入考场，应穿着工作服装和绝缘靴。
2.确认操作任务
要求：考生根据给定操作任务仔细核对系统设备状态及运行方式。 
3.填写倒闸操作票
要求：考生根据操作任务正确填写倒闸操作票，使用操作术语。 
4.选择使用安全用具
要求：考生根据操作任务正确选择安全用具。检查安全帽、绝缘靴、绝缘手套 性能良好，在有效的试用期和试验期内；安全帽、绝缘靴、绝缘手套、护目眼镜穿戴正确；根据环境条件和操作对象的电压等级选择适合的绝缘拉杆，检查绝缘拉杆在试验有效期内。雨、雪天操作需要选择有防雨罩的绝缘拉杆。
5.进行模拟核对操作
要求：考生将倒闸操作票交与监护人，监护人唱票，考生复诵并在模拟屏上操 作。每一项操作均应模拟，模拟核对完在操作票上签字、填写操作开始时间。
6.实际操作
要求：按照操作票填写项目逐项操作，监护人唱票，考生复诵、操作。操作过程中考生应核对现场设备名称、编号及分、合闸位置。操作跌落式熔断器时，操作 人不可站在熔断器的下方。考生操作结束对操作项目进行全面检查后填写操作完成 时间，上交倒闸操作票。
具体操作步骤：
（1）检查 6# 变压器  401 断路器在断开位置；
（2）合上 6# 变压器  F901 跌落式熔断器迎风边相；
（3）合上 6# 变压器  F901  跌落式熔断器背风边相；
（4）合上 6# 变压器  F901  跌落式熔断器中相；
（5）检查 6# 变压器  F901  跌落式熔断器三相合入；
（6）合上 6# 变压器  401 断路器；
（7）检查 6# 变压器  401 断路器在合闸位置。
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[bookmark: _Toc5807][bookmark: _Toc27274]八、评分标准
10kV 柱上变压器的送电操作（K23-2）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	30 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序 号
	考核要素
	配 分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	


1
	安 全
	个人
防护
	3
	工作服装、安全帽、绝缘靴、护目眼镜等未穿戴或穿戴不规范，每项扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	

安全
用具
	8
	未检查安全帽、绝缘靴、绝缘手套在有效的使用期和试验期内，否决项。
	
	

	
	
	
	8
	未按要求穿戴绝缘靴、绝缘手套、护目眼镜执行操作，否决项。
	
	

	
	
	
	8
	未正确选择绝缘拉杆，或未检查绝缘拉杆在有效试验期内，否决项。
	
	

	
	
	
	3
	绝缘拉杆安装、使用不规范，扣 1～3 分。
	
	

	
2
	操 作 票 填 写
	操作票填写
	10
	倒闸操作票出现违反安规的操作步骤，否决项。
	
	

	
	
	
	4
	倒闸操作票未正确使用设备双重编号和操作术语，操作票字迹潦草或涂改，每处扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	6
	操作人姓名、操作开始、结束时间未按照要求填写，及未顶格书写，每处扣 2 分，扣完为止。
	
	

	





3
	现 场 操 作
	操作
执行
	5
	操作人未执行复诵操作扣 5 分。
	
	

	
	
	操作
步骤
	4
	操作前未核对现场设备名称、编号，未核对变压器高压侧跌落式熔断器和低压侧断路器分、合闸位置，每项扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	10
	低压侧负荷未断开的情况下合入跌落式熔断器，否决项。
	
	

	
	
	
	3
	未按照正确的顺序依次合入跌落式熔断器，扣 3 分。
	
	

	
	
	
	3
	操作步骤完成后未进行操作质量检查，每项扣 1 分， 扣完为止。
	
	

	
	
	
操作
质量
	3
	操作过程中跌落式熔断器落地，每个扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	4
	操作方法不当导致跌落式熔断器损坏，每个扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	3
	操作过程不流畅扣 3 分。
	
	

	
	
	
	10
	未能在规定时间内完成操作，扣 10 分。
	
	

	4
	文明生产
	5
	工完料净场地清，一处不文明扣 1～2 分，扣完为止。
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	得分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark15][bookmark: _Toc1237][bookmark: _Toc114059918][bookmark: _Toc14817][bookmark: _Toc16813]10.10kV 柱上变压器备用转检修（K23-3）
[bookmark: _Toc8061][bookmark: _Toc8814]一、考试目标
通过对 10kV 柱上变压器技术措施布置操作，考核考生的全过程安全操作能力，重点考核考生操作过程中的技术措施布置、安全注意事项、风险识别能力及考生安全意识。
[bookmark: _Toc19393][bookmark: _Toc29030]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试，操作前，应口述安全注意事项。考试过程中设置监护人，执行唱票复诵制。
[bookmark: _Toc1443][bookmark: _Toc3998]三、考试时间
30 分钟
[bookmark: _Toc2618][bookmark: _Toc7211]四、考场设备要求
考试设备应采用真实的电气设备搭建成 10kV 柱上变压器馈线回路，变压器高压侧通过高压电力 电缆连接至跌落式熔断器，低压侧通过低压电力电 缆与低压配电盘柜连接，并提供配套系统图。
[bookmark: _Toc10050][bookmark: _Toc6857]五、 任务描述
示例：如右图所示，6# 变压器处于备用状态，考生以操作人的身份完成柱上变压器备用转检修操作，根据6#变压器检修需要布置安全措施。
[bookmark: _Toc19269][bookmark: _Toc25726]六、作业安全考试要点
1．考生根据电压等级和环境条件选择适当的安全用具，检查安全用具功能良好，试验有效期符合使用规定，防止选择错误或检查不到位，导致人身或电气事故。
2.操作中不得出现未经验电直接装设接地线，或接地线的装设部位、装设顺序严重违反安全规程的操作，防止实际操作时引发人身或电气事故。
[bookmark: _Toc18654][bookmark: _Toc21024]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：考生进入考场，应穿着工作服装和绝缘靴。
2.确认操作任务
要求：考生应根据给定操作任务仔细核对系统设备状态及运行方式。 
3.填写倒闸操作票
要求：考生应根据操作任务正确填写倒闸操作票，使用操作术语。 
4.选择使用安全用具
要求：考生根据操作任务正确选择安全用具。检查安全帽、绝缘靴、绝缘手套 性能良好，在有效的使用期和试验期内；安全帽、绝缘靴、绝缘手套穿戴正确；根 据环境条件和操作对象的电压等级选择适合的绝缘拉杆和验电器，检查绝缘拉杆和 验电器在试验有效期内；选择材料、规格符合使用要求的接地线，检查接地线外观 牢固，无背花、死扣。
5.选择使用标示牌
要求：考生根据操作任务选择适用的标示牌。
6.进行模拟核对操作
要求：考生将倒闸操作票交与监护人，监护人唱票，考生复诵并在模拟屏上操 作。每一项操作均应模拟，模拟核对完在操作票上签字、填写操作开始时间。
7.实际操作
要求：按照操作票填写项目逐项操作，监护人唱票，考生复诵、操作。操作过程中考生应核对现场设备名称、编号及分、合闸位置。安全措施布置符合安规中安全技术措施相关规定。考生操作结束对操作项目进行全面检查后填写操作完成时间， 上交倒闸操作票。
操作步骤：
（1）检查 6# 变压器  401 断路器断开；
（2）检查 6# 变压器  F901  跌落式熔断器三相断开；
（3）拆除 6# 变压器  F901  跌落式熔断器三相熔断管；
（4）在 6# 变压器  F901  跌落式熔断器变压器侧验明三相无电；
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（5）在 6# 变压器  F901  跌落式熔断器变压器侧电缆终端挂地线一组；
（6）在 6# 变压器  F901  跌落式熔断器变压器侧悬挂“已接地”标示牌；
（7）在 6# 变压器  F901  跌落式熔断器变压器侧悬挂“有人工作，禁止合闸”标 示牌；
（8）在 6# 变压器  401 断路器变压器侧验明三相无电；
（9）在 6# 变压器  401  断路器变压器侧电缆终端挂地线一组；
（10）在 6# 变压器  401  断路器操作把手处悬挂“已接地”标示牌；
（11）在 6# 变压器 401 断路器操作把手处悬挂 “有人工作， 禁止合闸”标示牌。
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[bookmark: _Toc16989][bookmark: _Toc5802]八、评分标准
实操考试评分标准及考试记录
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	30 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。 3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定考试不 合格。 4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	


1
	安 全
	

个人防护
	3
	工作服装、绝缘靴、安全帽、护目眼镜，未穿戴或穿戴不规范，每项扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	8
	未检查安全帽、绝缘靴、绝缘手套在有效的使用期和试验期内，否决项。
	
	

	
	
	
	8
	未按要求穿戴绝缘靴、绝缘手套、护目眼镜执行操作，否决项。
	
	

	
	
	
安全用具
	8
	未正确选择绝缘拉杆， 或未检查绝缘拉杆在有效试验期内，否决项。
	
	

	
	
	
	3
	绝缘拉杆安装、使用不规范，扣  3 分。
	
	

	

2
	操 作 票 填 写
	
操作票
填写
	10
	倒闸操作票出现违反安规的操作步骤，包括地线装设数量不足，否决项。
	
	

	
	
	
	4
	倒闸操作票未正确使用设备双重编号和操作术语，操作票字迹潦草或涂改，每处扣 1 分， 扣完为止。
	
	

	
	
	
	6
	操作人姓名、操作开始、结束时间未按照要求填写，及未顶格书写， 每处扣 2 分， 扣完为止。
	
	

	




3
	现 场 操 作
	操作执行
	5
	操作人未执行复诵操作扣 5 分。
	
	

	
	
	

操作步骤
	4
	操作前未核对现场设备名称、编号，未核对变压器高压侧跌落式熔断器和低压侧断路器分、合闸位置， 每项扣 1 分， 扣完为止。
	
	

	
	
	
	10
	接地线装设部位发生严重错误：在带电部位挂地线；或接地线装设前未验电，否决项。
	
	

	
	
	
	3
	接地线地、火装设顺序错误，扣 3 分。
	
	

	
	
	
	3
	标示牌未正确选用，每个扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
操作质量
	3
	操作过程中跌落式熔断器落地，每个扣  1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	
	4
	接地线安装不牢固不规范，每处扣  2 分， 扣完为止。
	
	

	
	
	
	3
	操作过程不流畅扣 3 分。
	
	

	
	
	
	10
	未能在规定时间内完成操作，扣 10 分。
	
	

	4
	文明生产
	5
	工完料净场地清，一处不文明点扣 1-2 分，扣完为止。
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
	



51


[bookmark: _bookmark16][bookmark: _Toc6057][bookmark: _Toc12658][bookmark: _Toc114059919][bookmark: _Toc10026]11.10kV 变配电室故障判断及处理（K24-1）
[bookmark: _Toc1029][bookmark: _Toc31275]一、考试目标
通过对 10kV 变配电室的保护动作信号、断路器指示信号、电气量变化情况进行分析、判断和故障正确处理，考核考生的全过程安全操作能力，重点考核判断故障、隔离故障、快速恢复正常用户供电过程中的安全操作能力、风险识别能力及安全意识。
2、 [bookmark: _Toc9222][bookmark: _Toc8022]考试方式
采取实际操作的方式进行考试，操作前，考生应口述安全注意事项，判断出故障点后，向考评员汇报，然后以变电值班员身份在由实操考评员担任监护人的监护下独立完成事故处理。
[bookmark: _Toc2195][bookmark: _Toc24803]三、考试时间
[bookmark: _Toc10753][bookmark: _Toc942]20 分钟
[image: IMG_256]四、考场设备要求
示例：考试设备应采用真实的 10kV 中置柜搭建，系统配置如上图所示，二次回路设备能够上电操作，一次系统设计模拟装置，可以根据一次设备操作产生的状态改变，而模拟显示一次系统电流、电压、相位、有功、无功等参数的变化。进线 901 回路配定时限过流、低电压和零序过流保护；馈出线 911 回路配无时限电流速断、定时限过流、零序过流保护、瓦斯保护或干式变压器配温度保护和过负荷保护；系统能够模拟电源失压、911  馈出线相间近端短路、911  馈出线相间远端短路等一次系统故障；变压器过负荷、超温等异常工作状态。故障和异常工作状态发生后，系统各回路电流、电压等参数显示正确，保护动作正确，断路器变位正确，各种报警信号显示正确。
五、任务描述
示例：考试设备应采用真实的10kV中置柜搭建，系统配置如上图所示，二次回路设备能够上电操作，一次系统设计模拟装置，可以根据一次设备操作产生的状态改变，而模拟显示一次系统电流、电压、相位、有功、无功等参数的变化。进线 901 回路配定时限过流、低电压和零序过流保护；馈出线 911 回路配无时限电流速断、定时限过流、零序过流保护、瓦斯保护或干式变压器配温度保护和过负荷保护；系统能够模拟电源失压、911 馈出线相间近端短路、911 馈出线相间远端短路等一次系统故障；变压器过负荷、超温等异常工作状态。故障和异常工作状态发生后，系统回路电流、电压等参数显示正确，保护动作正确，断路器变位正确，各种报警信号显示正确。
示例：配电室901 进线电源失压的故障判断及处理
1.系统故障前运行方式
901-9、901-2、901、911、401 均处于运行状态。
901-2 电压指示正常，901、911、401 断路器指示灯红灯亮、带电显示器显示有电、保护装置运行正常。
2.故障后现象
喇叭响；901-2 电压表指示回零、带电显示器显示无电；901  保护装置报“低电压保护动作”；901 断路器在分闸状态，绿灯亮；901 电流表指示回零，带电显示器显示无电；911  断路器在合闸状态，带电显示器显示无电，911 电流指示回零；401 在合闸位置。
[bookmark: _Toc22344][bookmark: _Toc21130]六、作业安全考试要点
1.故障性质和范围判断，防止不会判断或判断错误导致事故扩大。 
2.未带绝缘手套操作一次设备，导致人身伤亡事故。            
3.操作过程中走错间隔，导致人身伤亡事故。
[bookmark: _Toc29335][bookmark: _Toc31322]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴正确。
2.全面检查保护动作信号、断路器变位、系统电参数信息
要求：检查全面，根据检查结果对故障性质和故障范围作出判断。
3.查 901 断路器
要求：站位正确核对断路器调度号，会查看断路器状态指示器、操作机构、断路器本体。
4.检查一次设备
要求：做好个人防护，检查一次设备，注意与带电设备安全距离。
5.与上级供电部门沟通，确定断路器拉至检修位置或备用位置要求：站位正确核对断路器调度号，会查看断路器状态指示器，戴绝缘手套正确操作断路器，会查看断路器位置指示器。
6.查 911 断路器在合闸状态，拉开 911 断路器
要求：站位正确核对断路器调度号，操作断路器分闸，会查看断路器状态指示 器。
7.查 401 断路器在合闸状态，拉开 401 断路器
要求：站位正确核对断路器调度号，操作断路器分闸，会查看断路器状态指示器。
8.全面检查，恢复模拟屏至当前状态
要求：检查恢复全面无遗漏、清理现场。
9.做好故障记录，上报故障处理情况
要求：记录完整，汇报准确。
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[bookmark: _Toc14407][bookmark: _Toc16609]八、评分标准
10kV 变配电室故障判断及处理（K24-1）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	20 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安全
	个人防护
	6
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分。
	
	

	





2
	




现场
操作
	现场
信号
检查
	5
	未停止音响扣2分，未记录故障时间扣3分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查带电显示扣3分，未做好记录扣2分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查表计变化情况扣3分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查断路器动作情况扣3分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查保护动作情况扣3分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	故障
判断
	14
	根据故障信号判断故障位置，说明故障原因，判断错误，否决项。
	
	

	
	
	现场一次设备检查
	20
	检查一次设备：未检查进线电缆头、穿墙套管、进线刀闸、引线扣5分；未检查断路器扣 5 分；未检查进线隔离柜扣 5 分；未与上级供电部门沟通扣 5 分。
	
	

	
	
	隔离故障
	20
	未将 901 断路器拉至检修位置扣 10 分，未拉开 911 断路器扣 5 分、未拉开 401 断路器扣 5 分。
未带绝缘手套操作断路器否决项。
走错间隔否决项。
	
	

	3
	记录
上报
	填写记录
	5
	填写运行日志，未填写扣 5 分。
	
	

	
	
	上报
	5
	未上报调度或相关领导扣 5 分。
	
	

	4
	文明生产
	5
	未清理现场扣 5 分。
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark17][bookmark: _Toc30132][bookmark: _Toc21474][bookmark: _Toc114059920][bookmark: _Toc20426]12. 10kV 变配电室故障判断及处理（K24-2）
[bookmark: _Toc337][bookmark: _Toc17007]一、考试目标
通过对 10kV 变配电室的保护动作信号、断路器指示信号、电气量变化情况进行分析、判断和故障正确处理，考核考生的全过程安全操作能力，重点考核判断故障、隔离故障、快速恢复正常用户供电过程中的安全操作能力、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc7578][bookmark: _Toc184]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试，操作前，考生应口述安全注意事项，判断出故障点后，向考评员汇报，然后以变电值班员身份在由实操考评员担任监护人的监护下独立完成事故处理。
[bookmark: _Toc4608][bookmark: _Toc53]三、考试时间
20 分钟
[bookmark: _Toc3428][bookmark: _Toc898][image: IMG_256]四、考场设备要求
[bookmark: _Toc8685][bookmark: _Toc13425]示例：考试设备应采用真实的 10kV 中置柜搭建，系统配置如上图所示，二次回路设备能够上电操作，一次系统设计模拟装置，可以根据一次设备操作产生的状态改变，而模拟显示一次系统电流、电压、相位、有功、无功等参数的变化。进线 901 回路配定时限过流、低电压和零序过流保护；馈出线 911 回路配无时限电流速断、定时限过流、零序过流保护、瓦斯保护或干式变压器配温度保护和过负荷保护；系统能够模拟电源失压、911  馈出线相间近端短路、911 馈出线相间远端短路等一次系统故障；变压器过负荷、超温等异常工作状态。故障和异常工作状态发生后，系统各回路电流、电压等参数显示正确，保护动作正确，断路器变位正确，各种报警信号显示正确。
五、任务描述
示例：配电室 911 变压器回路重瓦斯保护跳闸的故障判断及处理。
1.系统故障前运行方式
901-9、901-2、901、911、401 均处于运行状态。
901-2 电压指示正常，901、911、401 断路器指示灯红灯亮、带电显示器显示有电、保护装置运行正常。
2.故障后现象
喇叭响；901  断路器在合闸状态，红灯亮；911  断路器在分闸状态，绿灯亮；401断路器在分闸状态，绿灯亮；911  保护装置报“重瓦斯保护动作”；911  断路器带电显示器显示无电；911 电流表回零。
[bookmark: _Toc4257][bookmark: _Toc16079]六、作业安全考试要点
1.故障性质和范围判断，防止不会判断或判断错误导致事故扩大。
2.未带绝缘手套操作断路器，导致人身伤亡事故。
[bookmark: _Toc32663][bookmark: _Toc24027]3.操作断路器时走错间隔，导致人身伤亡事故。
七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴正确。
2.全面检查保护动作信号、断路器变位、系统电参数信息
要求：检查全面，根据检查结果对故障性质和故障范围作出判断。 
3.查 911 断路器
要求：站位正确核对断路器调度号，会查看断路器状态指示器、操作机构、断路器本体。
4.检查一次设备，确定故障范围
要求：做好个人防护，按规程规定检查一次设备，注意与带电设备的安全距离。
5.隔离故障点，查 911 和 401 断路器在分闸状态，将 911 和 401 断路器拉至检修位置
要求：站位正确核对断路器调度号，会查看断路器状态指示器，戴绝缘手套正确操作断路器，会查看断路器位置指示器。
6.全面检查，恢复模拟屏至当前状态
要求：检查恢复全面无遗漏。
7.做好故障记录，汇报故障处理情况。
要求：记录完整，汇报准确。
[bookmark: _Toc16971][bookmark: _Toc1184]

八、评分标准
10kV 变配电室故障判断及处理（K24-2）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	20 分钟

	说明：1.考生进行实际操作的同时，口述操作要领及安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序 号
	考核要素
	配 分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安
全
	个人防护
	6
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分。
	
	

	




2
	现 场 操 作
	
现场信号 检查
	5
	未停止音响扣 3 分，未记录时间扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查带电显示扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查表计变化情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查指示灯动作情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查保护动作情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	故障判断
	19
	根据故障信号判断故障位置，判断错误否决项。
	
	

	
	
	现场一次 设备检查
	
20
	未检查911断路器扣 5 分，未检查变压器本体扣 5 分，未检查变压器瓦斯继电器扣 5 分，未检查防爆装置扣 5  分。
	
	

	
	
	隔离故障
	15
	未检查911断路器在分闸状态，扣 5 分，在未将 911 小车拉至检修位置扣 5 分。
未查401断路器在分闸状态扣 5 分。未将401 断路器拉到检修位置，扣 5 分。
未带绝缘手套操作断路器否决项。
走错间隔否决项。
	
	

	3
	记录
上报
	填写记录
	5
	填写运行日志，未填写扣 5 分。
	
	

	
	
	上报
	5
	未上报调度或相关领导扣 5 分。
	
	

	4
	文明生产
	5
	未清理现场扣 5 分。
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark18][bookmark: _Toc114059921][bookmark: _Toc5539][bookmark: _Toc13383][bookmark: _Toc15612]13. 10kV 变配电室故障判断及处理（K24-3）
[bookmark: _Toc147][bookmark: _Toc20146]一、考试目标
通过对 10kV 变配电室的保护动作信号、断路器指示信号、电气量变化情况进行分析、判断和故障正确处理，考核考生的全过程安全操作能力，重点考核判断故障、隔离故障、快速恢复正常用户供电过程中的安全操作能力、风险识别能力及考生安全意识。
[bookmark: _Toc30116][bookmark: _Toc7180]二、考试方式
[bookmark: _Toc2116][bookmark: _Toc21047]采取实际操作的方式进行考试，操作前，考生应口述安全注意事项，判断出故障点后，向考评员汇报，然后以变电值班员身份在由实操考评员担任监护人的监护下独立完成事故处理。。
三、考试时间
20 分钟
[bookmark: _Toc9968][bookmark: _Toc32163][image: IMG_256]四、考场设备要求
[bookmark: _Toc16503][bookmark: _Toc6791]   考试设备应采用真实的 10kV 中置柜搭建，系统配置如上图所示，二次回路设备能够上电操作，一次系统设计模拟装置，可以根据一次设备操作产生的状态改变，而模拟显示一次系统电流、电压、相位、有功、无功等参数的变化。进线901回路配定时限过流、低电压和零序过流保护；馈出线 911 回路配无时限电流速断、定时限过流、零序过流保护、瓦斯保护或干式变压器配温度保护和过负荷保护；系统能够模拟电源失压、911 馈出线相间近端短路、911  馈出线相间远端短路等一次系统故障；变压器过负荷、超温等异常工作状态。故障和异常工作状态发生后，系统各回路电流、电压等参数显示正确，保护动作正确，断路器变位正确，各种报警信号显示正确。
五、任务描述
示例:配电室 911 变压器回路超温保护动作的故障判断及处理
1.系统故障前运行方式
901-9、901-2、901、911、401 均处于运行状态。
901-2 电压指示正常，901、911、401 断路器指示灯红灯亮、带电显示器显示有电、保护装置运行正常。
2.故障后现象
喇叭响；901 断路器在合闸状态，红灯亮；911、401 断路器在分闸状态，绿灯亮；911 保护装置报“超温保护动作”；911  断路器带电显示无电；911 电流表回零。
[bookmark: _Toc26547][bookmark: _Toc2963]六、作业安全考试要点
1.故障性质和范围判断，防止不会判断或判断错误导致事故扩大。
2.未带绝缘手套操作断路器，导致人身伤亡事故。
3.操作断路器时走错间隔，导致人身伤亡事故。
[bookmark: _Toc12724][bookmark: _Toc22844]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴正确。
2.全面检查保护动作信号、断路器变位、系统电参数信息
要求：检查全面，根据检查结果对故障性质和故障范围作出判断。 
3.查 911 断路器
要求：站位正确核对断路器调度号，会查看断路器状态指示器、操作机构、断 路器本体。
4.检查一次设备，确定故障点
要求：做好个人防护，按规程规定检查一次设备，注意与带电设备的安全距离。
5.隔离故障点，查 911 和 401 断路器在分闸状态，将911 和 401 断路器拉至检修位置
要求：站位正确核对断路器调度号，会查看断路器状态指示器，戴绝缘手套正 确操作断路器，会查看断路器位置指示器。
6.全面检查，恢复模拟屏至当前状态
要求：检查恢复全面无遗漏。
7.做好故障记录，汇报故障处理情况
要求：记录完整，汇报准确。
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[bookmark: _Toc18135][bookmark: _Toc8758]八、评分标准
10kV 变配电室故障判断及处理（K24-3）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	20 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安全
	个人防护
	6
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分。
	
	

	





2
	
现场
操作
	
现场
信号
检查
	5
	未停止音响扣 3 分，未记录故障时间扣 2分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查带电显示扣 3 分，未做好记录扣 2分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查表计变化情况扣 3 分，未做好记录扣 2分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查指示灯动作情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查保护动作情况扣 3 分，未做好记录扣 2分。
	
	

	
	
	故障判断
	19
	根据故障信号判断故障位置，判断错误否决项。
	
	

	
	
	现场一次设备检查
	20
	未检查 911 断路器扣 5 分，未检查变压器风机启动扣 5分，未检查变压器温度扣 5 分，未检查变压器线圈扣 5分。
	
	

	
	
	隔离故障点
	
15
	未检查911断路器在分闸状态，扣 5 分，在未将 911 小车拉至检修位置扣 5 分。
未查401断路器在分闸状态扣 5 分。未将401 断路器拉到检修位置，扣 5 分。
未带绝缘手套操作断路器否决项。
走错间隔否决项。
	
	

	3
	记录
	填写记录
	5
	填写运行日志，未填写扣 5 分。
	
	

	
	上报
	上报
	5
	未上报调度或相关领导扣 5 分。
	
	

	4
	文明生产
	5
	未清理现场扣 2 分。
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark19][bookmark: _Toc31730][bookmark: _Toc17519][bookmark: _Toc3981][bookmark: _Toc114059922]14. 10kV 变配电室故障判断及处理（K24-4）
[bookmark: _Toc20282][bookmark: _Toc12581]一、考试目标
采取实际操作的方式进行考试，操作前，考生应口述安全注意事项，判断出故障点后，向考评员汇报，然后以变电值班员身份在由实操考评员担任监护人的监护下独立完成事故处理。
[bookmark: _Toc15818][bookmark: _Toc18927]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试，操作前，考生应口述安全注意事项，判断出故障点后，向考评员汇报，然后以变电值班员身份在由实操考评员担任监护人的监护下独立完成事故处理。。
[bookmark: _Toc592][bookmark: _Toc30929]三、考试时间
20 分钟
[bookmark: _Toc13256][bookmark: _Toc27166][image: IMG_256]四、考场设备要求
考试设备应采用真实的 10kV 中置柜搭建，系统配置如下图所示，二次回路设备能够上电操作，一次系统设计模拟装置，可以根据一次设备操作产生的状态改变，而模拟显示一次系统电流、电压、相位、有功、无功等参数的变化。进线 901 回路配定时限过流、低电压和零序过流保护；馈出线 911 回路配无时限电流速断、定时限过流、零序过流保护、瓦斯保护或干式变压器配温度保护和过负荷保护；系统能够模拟电源失压、911 馈出线相间近端短路、911 馈出线相间远端短路等一次系统故障；变压器过负荷、超温等异常工作状态。故障和异常工作状态发生后，系统各回路电流、电压等参数显示正确，保护动作正确，断路器变位正确，各种报警信号显示正确。
[bookmark: _Toc8339][bookmark: _Toc20977]五、任务描述
示例: 配电室 911 馈线回路速断保护跳闸的故障判断及处理
1.系统故障前运行方式
901-9、901-2、901、911、401 均处于运行状态。
901-2 电压指示正常，901、911、401 断路器指示灯红灯亮、带电显示器显示有电、保护装置运行正常。
2.故障后现象
喇叭响；901 断路器在合闸状态，红灯亮；911、401 断路器在分闸状态，绿灯亮；911 保护装置报“速断保护动作”；911 断路器带电显示无电；911 电流表回零。
[bookmark: _Toc4489][bookmark: _Toc4282]六、作业安全考试要点
1.故障性质和范围判断，防止不会判断或判断错误导致事故扩大。 
2.未带绝缘手套操作断路器，导致人身伤亡事故。
3.操作断路器时走错间隔，导致人身伤亡事故。
[bookmark: _Toc10203][bookmark: _Toc13636]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴正确。
2.全面检查保护动作信号、断路器变位、系统电参数信息
要求：检查全面，根据检查结果对故障性质和故障范围作出判断。
3.查 911 断路器
要求：站位正确核对断路器调度号，会查看断路器状态指示器、操作机构、断 路器本体。
4.检查一次设备，确定故障点
要求：做好个人防护，按规程规定检查一次设备，注意与带电设备的安全距离。
5.隔离故障点，查 911 和 401 断路器在分闸状态，将 911 和 401 断路器拉至检修位置
要求：站位正确核对断路器调度号，会查看断路器状态指示器，戴绝缘手套正 确操作断路器，会查看断路器位置指示器。
6.全面检查，恢复模拟屏至当前状态
要求：检查恢复全面无遗漏。
7.做好故障记录，汇报故障处理情况
要求：记录完整，汇报准确。
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[bookmark: _Toc30391][bookmark: _Toc24292]八、评分标准
10kV 变配电室故障判断及处理（K24-4）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	20 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。 3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。 4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序 号
	考核要素
	配 分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安全
	个人防护
	6
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分。
	
	

	




2
	
现场
操作
	现场
信号
检查
	5
	未停止音响扣 3 分，未记录时间扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查带电显示扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查表计变化情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查指示灯动作情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查保护动作情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	故障判断
	19
	根据故障信号判断故障位置，判断错误否决项。
	
	

	
	
	现场一次 设备检查
	20
	未检查911断路器扣 5 分，未检查911断路器至变压器两侧电缆头扣 10 分，未检查变压器高压引线或母线桥，扣5分。
	
	

	
	
	
隔离故障
	
15
	未检查911断路器在分闸状态，扣 5 分，在未将 911 小车拉至检修位置扣 5 分。
未查401断路器在分闸状态扣 5 分。未将401 断路器拉到检修位置，扣 5 分。
未带绝缘手套操作断路器否决项。
走错间隔否决项。
	
	

	3
	记录
上报
	填写记录
	5
	填写运行日志，未填写扣 5 分。
	
	

	
	
	上报
	5
	未上报调度或相关领导扣 5 分。
	
	

	4
	文明生产
	5
	未清理现场扣2分。
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark20][bookmark: _Toc11357][bookmark: _Toc11896][bookmark: _Toc4357][bookmark: _Toc114059923]15. 10kV 变配电室故障判断及处理（K24-5）
[bookmark: _Toc23983][bookmark: _Toc31541]一、考试目标
通过对 10kV 变配电室的保护动作信号、断路器指示信号、电气量变化情况进行分析、判断和故障正确处理，考核考生的全过程安全操作能力，重点考核判断故障、隔离故障、快速恢复正常用户供电过程中的安全操作能力、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc26653][bookmark: _Toc25514]二、考试方式
[bookmark: _Toc24479][bookmark: _Toc28178]采取实际操作的方式进行考试，操作前，考生应口述安全注意事项，判断出故障点后，向考评员汇报，然后以变电值班员身份在由实操考评员担任监护人的监护下独立完成事故处理。。
三、考试时间
20 分钟
[bookmark: _Toc11045][bookmark: _Toc18483][image: IMG_256]四、考场设备要求
[bookmark: _Toc2825][bookmark: _Toc17357]考试设备应采用真实的 10kV 中置柜搭建，系统配置如上图所示，二次回路设备能够上电操作，一次系统设计模拟装置，可以根据一次设备操作产生的状态改变，而模拟显示一次系统电流、电压、相位、有功、无功等参数的变化。进线901回路配定时限过流、低电压和零序过流保护；馈出线 911 回路配无时限电流速断、定时限过流、零序过流保护、瓦斯保护或干式变压器配温度保护和过负荷保护；系统能 够模拟电源失压、911 馈出线相间近端短路、911 馈出线相间远端短路等一次系统故 障；变压器过负荷、超温等异常工作状态。故障和异常工作状态发生后，系统各回路电流、电压等参数显示正确，保护动作正确，断路器变位正确，各种报警信号显示正确。
五、任务描述
示例:配电室911 变压器回路过流保护动作的故障判断及处理
1.系统故障前运行方式
901-9、901-2、901、911、401 均处于运行状态。
901-2 电压指示正常，901、911、401 断路器指示灯红灯亮、带电显示器显示有电、保护装置运行正常。
2.故障后现象
喇叭响；901 断路器在合闸状态，红灯亮；911、401 断路器在分闸状态，绿灯亮；911 保护装置报“过流保护动作”；911 断路器带电显示无电；911 电流表回零。
[bookmark: _Toc23088][bookmark: _Toc4331]六、作业安全考试要点
1.故障性质和范围判断，防止不会判断或判断错误导致事故扩大。
2.未带绝缘手套操作断路器，导致人身伤亡事故。
3.操作断路器时走错间隔，导致人身伤亡事故。
[bookmark: _Toc2562][bookmark: _Toc17335]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴正确。
2.全面检查保护动作信号、断路器变位、系统电参数信息
要求：检查全面，根据检查结果对故障性质和故障范围作出判断。
3.查911 断路器
要求：站位正确核对断路器调度号，会查看断路器状态指示器、操作机构、断 路器本体。
4.检查一次设备，确定故障点
要求：做好个人防护， 按规程规定检查一次设备，注意与带电设备的安全距离。
5.隔离故障点，查 911 和 401 断路器在分闸状态，将 911 和 401 断路器拉至检修位置
要求：站位正确核对断路器调度号，会查看断路器状态指示器，戴绝缘手套正 确操作断路器，会查看断路器位置指示器。
6.全面检查，恢复模拟屏至当前状态
要求：检查恢复全面无遗漏。
7.做好故障记录，汇报故障处理情况
要求：记录完整，汇报准确。
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[bookmark: _Toc23768][bookmark: _Toc22501]八、评分标准
10kV 变配电室故障判断及处理（K24-5）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	20 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安
全
	个人防护
	6
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分。
	
	

	





2
	现 场 操 作
	现场
信号
检查
	5
	未停止音响扣 3 分，未记录故障时间扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查带电显示扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查表计变化情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查指示灯动作情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查保护动作情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	故障判断
	14
	根据故障信号判断故障位置，判断错误否决项。
	
	

	
	
	现场一次 设备检查
	
25
	未检查 911 断路器扣 5 分，未检查911断路器至变压器两侧电缆头扣 5 分，未检查变压器高压引线（母线桥） 扣5分，未检查变压器低压引线（母线桥） 扣 5 分，未检查变压器低压断路器及母线扣 5 分。
	
	

	
	
	
隔离故障
	
15
	未检查911断路器在分闸状态，扣 5 分，在未将 911 小车拉至检修位置扣 5 分。
未查401断路器在分闸状态扣 5 分。未将401 断路器拉到检修位置，扣 5 分。
未带绝缘手套操作断路器，否决项。
走错间隔，否决项。
	
	

	3
	记录
上报
	填写记录
	5
	填写运行日志，未填写扣  5 分。
	
	

	
	
	上报
	5
	未上报调度或相关领导扣 5 分。
	
	

	4
	文明生产
	5
	未清理现场扣 5 分。
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark21][bookmark: _Toc114059924][bookmark: _Toc20998][bookmark: _Toc26626][bookmark: _Toc19377]16. 10kV 变配电室故障判断及处理（K24-6）
[bookmark: _Toc9224][bookmark: _Toc21733]一、考试目标
通过对 10kV 变配电室的保护动作信号、断路器指示信号、电气量变化情况进行分析、判断和故障正确处理，考核考生的全过程安全操作能力，重点考核判断故障、隔离故障、快速恢复正常用户供电过程中的安全操作能力、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc23436][bookmark: _Toc27897]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试，操作前，考生应口述安全注意事项，判断出故障点后，向考评员汇报，然后以变电值班员身份在由实操考评员担任监护人的监护下独立完成事故处理。
[bookmark: _Toc9684][bookmark: _Toc9520]三、考试时间
20 分钟
[bookmark: _Toc7476][bookmark: _Toc25894][image: IMG_256]四、考场设备要求
[bookmark: _Toc31323][bookmark: _Toc28068]考试设备应采用真实的 10kV 中置柜搭建，系统配置如上图所示，二次回路设备能够上电操作，一次系统设计模拟装置，可以根据一次设备操作产生的状态改变，而模拟显示一次系统电流、电压、相位、有功、无功等参数的变化。进线 901回路配定时限过流、低电压和零序过流保护；馈出线911回路配无时限电流速断、定时限过流、零序过流保护、瓦斯保护或干式变压器配温度保护和过负荷保护；系统能够模拟电源失压、911 馈出线相间近端短路、911 馈出线相间远端短路等一次系统故障；变压器过负荷、超温等异常工作状态。故障和异常工作状态发生后，系统各回路电流、电压等参数显示正确，保护动作正确，断路器变位正确，各种报警信号显示正确。
五、任务描述
示例:配电室911 变压器回路过负荷保护动作的判断及处理
1.系统故障前运行方式
901-9、901-2、901、911、401 均处于运行状态。
901-2 电压指示正常，901、911、401 断路器指示灯红灯亮、带电显示器显示有电、保护装置运行正常。
2.故障后现象
铃响；901 断路器在合闸状态，红灯亮；911、901 断路器在合闸状态，红灯亮；211 保护装置报“变压器过负荷动作”；911 断路器带电显示有电；911电流表增加。
[bookmark: _Toc13436][bookmark: _Toc1861]六、作业安全考试要点
1.故障性质和范围判断，防止不会判断或判断错误导致事故扩大。
2.未带绝缘手套操作断路器，导致人身伤亡事故。
3.操作断路器时走错间隔，导致人身伤亡事故。
[bookmark: _Toc26843][bookmark: _Toc21168]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴正确。
2.全面检查保护动作信号、断路器变位、系统电参数信息
要求：检查全面，根据检查结果对故障性质和故障范围作出判断。
3.对变压器加强巡视及监视
要求：做好个人防护，对变压器加强巡视及监视，注意安全距离。
4.采取措施
要求：对变压器室采取降温措施、按规程规定减负荷。
5.全面检查，恢复模拟屏至当前状态
要求：检查恢复全面无遗漏。
6.做好故障记录，汇报故障处理情况
要求：记录完整，汇报准。
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[bookmark: _Toc9422][bookmark: _Toc2763]八、评分标准
10kV 变配电室故障判断及处理（K24-6）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	20 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安全
	个人防护
	6
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分。
	
	

	





2
	
现场
操作
	现场
信号
检查
	5
	未停止音响扣3分，未记录故障时间扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查表计变化情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查指示灯动作情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	
	5
	未检查保护动作情况扣 3 分，未做好记录扣 2 分。
	
	

	
	
	故障判断
	9
	根据故障信号判断故障位置，判断错误否决项。
	
	

	
	
	现场一次设 备检查
	20
	未检查变压器负荷电流扣 5 分，未检查变压器温 度扣5分，未检查变压器风机启动扣 5 分，未检 查变压器引线连接处发热扣 5 分。
	
	

	
	
	加强监视
	10
	未对变压器负荷电流、运行温度加强监视扣 10 分。
	
	

	
	
	采取措施
	20
	未采取措施加强室内通风扣 10 分，未减负荷或停负荷扣 10 分。
未采取措施，否决项。
	
	

	3
	记录
上报
	填写记录
	5
	填写运行日志，未填写扣  5 分。
	
	

	
	
	上报
	5
	未上报调度或相关领导扣 5分。
	
	

	4
	文明生产
	5
	未清理现场扣 5 分。
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark22][bookmark: _Toc114059925][bookmark: _Toc232][bookmark: _Toc29138][bookmark: _Toc22899]17. 10kV 线路挂设保护接地线（K25）
[bookmark: _Toc26357][bookmark: _Toc13162]一、考试目标
通过对10kV 线路挂设保护接地线，考核考生在线路上挂设接地线全过程的操作能力，重点考核所涉及的安全技术措施落实和挂设过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc13060][bookmark: _Toc30418]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试，操作前，应口述安全注意事项。考试过程中考生登杆塔操作，地面设辅助工1人，考生操作，考评员监护。以操作步骤错误以及操作中出现的错误，给考生计分。
[bookmark: _Toc11776][bookmark: _Toc11713]三、考试时间
30 分钟
[bookmark: _Toc25684][bookmark: _Toc15581]四、考场要求
考试设备采用实际的 10kV   线路，挂设保护接地线杆塔，杆塔周围应为黄沙或草地地坪，线路装设高空防坠器。
[bookmark: _Toc3523][bookmark: _Toc15665]五、任务描述
10kV实操线路已转检修状态。
[bookmark: _Toc20672][bookmark: _Toc27597]六、作业安全考试要点
1.检查全部安全技术措施，重点防止高空坠落和验电用工具的不合格，导致人 身伤害。
2.验电过程中的安全距离和验电器的正确使用，防止检修人员触电事故。
3.挂接地线时，操作人身体不得碰触已经连接导线的接地线和未接地导线，防 止检修人员人身伤害。
[bookmark: _Toc15659][bookmark: _Toc18065]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴正确。
2.检查全部安全技术措施
要求：线路已转检修，现场安全围栏、标示牌悬挂正确齐全。
3.履行安全组织措施
要求：在工作票上填开工时间并签字，工作票双方各执一份。
4.安全用具使用
要求： 按照作业任务要求正确选择安全用具，做好个人防护工作。
5.实施操作
要求：遵循安全操作规程，按照操作票的步骤正确操作。
6.任务结束
要求：结束操作任务后，对施工点进行检查，确认安全无误。
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[bookmark: _Toc29396][bookmark: _Toc11659]八、评分标准
10kV 线路挂设保护接地线（K25）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	30 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	



1
	



安全
	个人防护及工作前准备
	
6
	工作服、绝缘靴、安全帽未穿戴或穿戴不正确；安全带、传递绳、工具带、航空安全带未检查或未正确佩戴；个人工具未检查；错一项扣 2 分。 安全技术措施未检查或检查漏项，否决项。
	
	

	
	
	
安全技术措施检查
	

5
	未核对线路名称编号及杆号；未在上杆前检查杆 根与拉线；错一项扣 2 分。未对脚扣、腰带、保护绳进行检查和冲击试验，错一项扣 3 分。
考试中发生安全工具坠落、损坏，高空作业失去 安全保护等严重违反安规行为，终止该项目的考试，否决项。
	
	

	
	
	工作票制度
	5
	未执行工作票制度或执行错误，扣 5 分。
	
	

	


2
	


现场
操作
	登杆（塔）
	30
	登杆(塔)动作不规范、不熟练，工作站立位置不合适，安全带系绑不正确，错一项扣 5 分。安全腰带未高挂低用，扣 10 分。
	
	

	
	
	验电
	
15
	验电时未先近后远，扣 5 分。验电器未逐渐靠 近，扣 5 分。 验电器横摆移动扣 5 分。验电没戴 绝缘手套和验电器未全部伸长验电，否决项。
	
	

	
	
	挂接地线
	15
	未先接接地端、未先近后远挂、接地线缠绕，错一项扣 5 分
	
	

	
	
	挂标示牌
	12
	标示牌挂设位置不准备，扣 12 分。
	
	

	3
	检查
	任务结束
	6
	未检查和确认挂设接地线工作正确无误完成，扣 6 分。
	
	

	4
	文明生产
	6
	未清理现场，扣 6 分
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark23][bookmark: _Toc114059926][bookmark: _Toc10073][bookmark: _Toc31281][bookmark: _Toc11266]18. 10kV 电力变压器绝缘测试（K26）
[bookmark: _Toc6496][bookmark: _Toc30352]一、考试目标
通过对 10kV 电力变压器绝缘测试，考核考生在变压器上绝缘测试工作的全过程安全操作能力，重点考查所涉及的安全技术措施落实和测试过程中的安全注意事项、风险识别能力及考生安全意识。
[bookmark: _Toc14476][bookmark: _Toc20767]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试，操作前，应口述安全注意事项。考试过程中如需要 2 人操作的步骤，由考评员指定人员配合考生完成，操作过程以考生为主导，指定人员按考生指令完成操作步骤。由于指令错误而造成操作步骤错误的项目，是给考生记分的内容。
[bookmark: _Toc15344][bookmark: _Toc16865]三、考试时间
[bookmark: _Toc23924][bookmark: _Toc3975]20 分钟
四、考场要求
考试设备应采用真实的 10kV 电力变压器和跌落式熔断器等一次设备搭建成完整的馈线回路，变压器高压侧通过高压电力电缆连接至跌落式熔断器，低压侧通过低压电力电缆与低压配电盘柜的断路器连接，并提供配套系统图。
[bookmark: _Toc13242][bookmark: _Toc14869]五、任务描述
[bookmark: _Toc1752][bookmark: _Toc26145]示例：如右图所示，复兴街10kV6#公用油浸式电力变压器已按工作要求做好全部停电的安全技术措施，考生以工作负责人的身份完成变压器一次绕组对二次绕组的绝缘测试工作
六、作业安全考试要点
1．检查全部安全技术措施，防止因安全技术措施不落实，有突然来电导致检修人员触电事故。
2．拆除变压器高低压引线，防止由于不拆引线，测试电压加在被试设备上处于不可控状态，导致人员触电事故或设备损坏。
3．绝缘测试过程中对被试设备的放电，防止因不充分放电，导致人员触电事故。
[bookmark: _Toc19401][bookmark: _Toc22748]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴正确。
2.检查全部安全技术措施
要求：按工作票要求，检查 F901 跌落式熔断器的熔丝管已取下，低压 401 断路器在分闸位，F901 跌落式熔断器的变压器侧和低压 401 断路器的变压器侧各有一组地线，标示牌悬挂正确齐全。
3.履行安全组织措施
要求：在工作票上填开工时间并签字，工作票双方各执一张。
4.拆除变压器高低压引线——此时临时接地线可先拆除
要求：高低压引线拆除，并保持与变压器的安全距离。
5.仪表检查
要求：选择 2500V  绝缘摇表，进行开路和短路试验合格。
6.测试接线
要求：高低压套管分别用裸铜导线短接，根据测量需要连接地线和放电线。
7.绝缘测试
要求：先驱动绝缘摇表到额定转速，由考生发令指挥协助操作的人员进行测试 操作，读取测量数据，测试结束对被试绕组放电。
8.恢复变压器高低压引线
要求：高低压引线恢复原状态，安全技术措施恢复原状态。
9.填写测试记录
要求：按测试记录表要求填写记录。
10.履行安全组织措施
要求：工作票交回并办理工作票结票手续。
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[bookmark: _Toc22829][bookmark: _Toc22170]八、评分标准
10kV 电力变压器绝缘测试（K26）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	20 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述操作要领及安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时， 直接判定本科目考试成绩为0分。 4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序 号
	考核要素
	配 分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	

1
	

安
全
	个人防护
	6
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分。
	
	

	
	
	安全技术 措施
	5
	安全技术措施未检查或检查漏项，否决项。
	
	

	
	
	工作票
制 度
	5
	未执行工作票制度或执行错误，扣 5 分，扣完为 止。
	
	

	


2
	现 场 操 作
	拆除引线
	10
	未拆除全部引线，否决项。
	
	

	
	
	仪表检查
	15
	选择仪表、开路和短路检查，错一项扣 5 分，扣完为止。
	
	

	
	
	测试接线
	10
	接线错误，扣 10 分。
	
	

	
	
	绝缘测试
	32
	测试过程中每错误一次，扣 5 分，扣完为止。
测试结束未放电，否决项。
	
	

	
	
	引线回装
	5
	未回装或回装错误，扣 5 分。
	
	

	3
	记
录
	填写测试 记录
	6
	每少填写1处，扣 2 分，扣完为止。
	
	

	4
	文明生产
	6
	工完料净场地清，一处不文明点扣 2 分，扣完为止。
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark24][bookmark: _Toc22327][bookmark: _Toc11216][bookmark: _Toc114059927][bookmark: _Toc6943]19.10kV 电力电缆绝缘测试（K27）

[bookmark: _Toc13534][bookmark: _Toc21780]一、考试目标
通过对 10kV 线电力电缆绝缘测试， 考核考生在电力电缆上绝缘测试工作的全过程安全操作能力，重点考查所涉及的安全技术措施落实和测试过程中的安全注意事 项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc30051][bookmark: _Toc25071]二、考试方式
[bookmark: _Toc7382][bookmark: _Toc32668]采取实际操作的方式进行考试，操作前，应口述安全注意事项。考试过程中如需要 2 人操作的步骤，由考评员指定人员配合考生完成，操作过程以考生为主导，指定人员按考生指令完成操作步骤。由于指令错误而造成操作步骤错误的项目，是给考生记分的内容。
三、考试时间
30 分钟
[bookmark: _Toc13579][bookmark: _Toc5481]四、考场要求
考试设备应采用实际的 10kV 电力电缆线路。考场应具备以下如设备、材料、工器具等实操考试资源：YJ（L）V22-10-3×70（70mm2及以上截面）的电力电缆15m（根据现场配置）、手摇式（2500V及以上电压等级）绝缘电阻表 1 只、电子式（2500V及以上电压等级）绝缘电阻表 1 只、试验线1 组、放电棒 1 根、绝缘手套 1 副、短接线 2 根、干净布若干、砂纸若干。
[bookmark: _Toc1734][bookmark: _Toc12829]五、任务描述
某研究院 10kV 线路，电缆已转检修状态、工作地段两侧接地，挂地线，测试段两侧电缆已解头，安全围栏、标示牌已悬挂，考生以工作班成员身份完成以下任务：
[bookmark: _Toc23713][bookmark: _Toc21944]三相电缆芯线对地绝缘电阻试验。
六、作业安全考试要点
1.测试前将电缆端头擦净,然后将非被试相电缆线芯与屏蔽层和铠装层— 同接地。
2.对使用的绝缘电阻表进行一次检查,校验绝缘电阻表是否指零或无穷大。
3.绝缘电阻表的左端子,接在电缆线芯上,使用绝缘电阻值较高的连接线,并且 不应放在地上或与其他物体接触。
4.绝缘电阻表的 E 端子连接电缆的外皮和地，绝缘电阻表的 G 端子连接电缆线芯端部绝缘上的屏蔽环,以消除表面泄漏电流的影响。
5.在测定绝缘电阻兼测定吸收比时,应先把绝缘电阻表摇到额定速度 120r/min, 再接 L 端子,并从接通时开始计算时间,分别读取 15s和 60s 的绝缘电阻数的值。
6.绝缘电阻表应保持在 120r/min 的旋转速度下进行测量。
7.在测量时,应先擦干净电缆测量端表面的水汽和杂质。
8.由于电缆绝缘电阻值受到很多外界条件的影响,应该把所有可能响绝缘电阻 数值的条件，如温度、相对湿度、绝缘电阻表电压等都记录下来。
9.工作完毕应清理现场,操作工具放回原位,做到工完场清。
要求：测试过程如有疑问,要及时向考评员报告,不能强行作业。
10.绝缘电阻表的 L 和 E 端子接线不能对调，L 端子接被试品与大地绝缘的导电部分，E 端子接被试品的接地端。
[bookmark: _Toc421][bookmark: _Toc27566]11.绝缘测试前后每次次对被试设备的放电，因不充分放电会有触电风险。
七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴正确
2.检查全部安全技术措施
要求：测量前必须检查切断电缆线路的电源,拆除一切对外连接线,并将被试物 短接后接地放电 1 分钟,电容量较大的应至少放电 2 分钟,以免触电。现场安全围栏、标示牌悬挂正确齐全。
3.履行安全组织措施
要求：在工作票上填开工时间并签字，工作票双方各执一份。
4.拆除测试段引线
要求：不得变动测试段电缆解头电源侧的接地线，并视为带电设备，保持安全距离。
5.仪表检查[image: ]
要求：选择 2500V 绝缘摇表，进行短路和开路试验,校验绝缘电阻表是否指零或无穷大。
6.测试接线
要求：绝缘电阻表与被试品间的连线，应采用厂家为绝缘电阻表配备的专用线,而且两根线不能绞接或拖地,否则会产生测量误差。
7.三相电缆芯线对地绝缘电阻测试
（1）摇测三相电缆的芯线对地绝缘试验接线
试验应分别在每一相上进行，对一相进行试验时，其他两相芯线、金属屏蔽或金属护套即铠装层接地。试验接线如图所示（以W相对地为例）。

[image: 5J}8S[@06T63B5DMY_SZ`VG]
（2）操作步骤
检查电缆两端的线路和接地刀闸是否拉开， 电缆与其他设备连接必须完全断开， 对电缆进行充分放电，对端三相电缆悬空。检验绝缘电阻表完好后，将测量线一端接绝缘电阻表“L”端，另一端接绝缘杆，绝缘电阻表“E”端接地。
试验人员驱动绝缘电阻表，用绝缘杆将测量线与电缆被试相搭接，待绝缘电阻 表指针稳定后读取 15s 和 60s 绝缘电阻值并记录。试验完毕后，用绝缘杆将连接线 与电缆被试相脱离，再关停绝缘电阻表，对被试相电缆进行充分放电。
按上述步骤进行其他两相绝缘电阻试验。
8.恢复电力电缆测试前的工况。
要求：恢复金属护层、金属屏蔽层接地，设备及安全措施恢复原状态。
9.填写测试记录
要求：按测试记录表，要求正确填写记录。
10.履行安全组织措施
要求：工作票签字交回，并汇报测试工作结束，线路仍处在检修状态。
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[bookmark: _Toc8543][bookmark: _Toc17422]八、评分标准
10kV 电力电缆绝缘测试（K27）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	30 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述操作要领及安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口 述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	


1
	


安全
	
个人防护
	6
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分。
	
	

	
	
	安全技术措施
	5
	安全技术措施未检查或检查漏项，否决项。
	
	

	
	
	工作票制度
	5
	未执行工作票制度或执行错误，扣 5 分，扣完为止
	
	

	









2
	








现场
操作
	选择绝电阻表及配套引线
	5
	选择正确，符合工作要求。
	
	

	
	
	仪表检查
	10
	选择仪表、开路检查和短路检查，错一项扣 5 分，扣完为止。
	
	

	
	
	拆除引线
	10
	未拆除全部引线，否决项。
	
	

	
	
	
测试接线
	
10
	绝缘电阻表E端子接地，L端子通过引线与设备连接，接线错误，扣 10 分。
	，
	

	
	
	绝缘测试
	



32
	确认设备无人接触，以 120r/min 的旋转速度下测试并读取 15s 及 60s 的绝缘电阻值（R15s 、R60S）,计算 R15s/R60S 吸收比，未操作扣 10 分。
用同样方法，依次测量其余两相电阻值和吸收比，少测量一相扣 10 分。
手摇式绝缘电阻表读数完毕后，先断开“L”端，后停止摇表后记录数据。
测试过程出现错误，一次扣 5 分，扣完为止。
测试结束未放电，否决项。
	，
	

	
	
	引线回装
	5
	未回装或回装错误，扣 5 分，扣完为止。
	
	

	
3
	记录、结果分析
	
填写测试记录
	
6
	每少填写 1 处  扣  2 分，扣完为止，根据计算吸收比大小、综合判断，做出结论。
结论不正确，扣6分。
	
	

	4
	文明生产
	6
	工完料净,场地清，一处不文明点扣 2 分，扣完为止
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
	




[bookmark: _bookmark25][bookmark: _Toc22965][bookmark: _Toc19186][bookmark: _Toc30077][bookmark: _Toc114059928]20.10kV 电力变压器分接开关的调整（K28）
[bookmark: _Toc10715][bookmark: _Toc24231]一、考试目标
通过对 10kV 电力变压器分接开关的调整，考核考生在电力变压器上对分接开关调整的全过程安全操作能力，重点考查所涉及的安全技术措施落实和测试过程中的安全注意事项、风险识别能力及考生安全意识。
[bookmark: _Toc22675][bookmark: _Toc22367]二、考试方式
[bookmark: _Toc14207][bookmark: _Toc25146]采取实际操作的方式进行考试，操作前，应口述安全注意事项。考试过程中如需要 2 人操作的步骤，由考评员指定人员配合考生完成，操作过程以考生为主导，指定人员按考生指令完成操作步骤。由于指令错误而造成操作步骤错误的项目，是给考生记分的内容。
[bookmark: _Toc32659][bookmark: _Toc12596]三、考试时间
30 分钟
四、考场要求
考试设备应采用实际的 10kV 电力变压器馈线回路，变压器高压侧通过高压电力 电缆连接至跌落式熔断器，低压侧通过低压电力电缆与低压配电盘柜连接，并提供配套系统图。
[bookmark: _Toc14743][bookmark: _Toc22269]五、任务描述
[bookmark: _Toc25885][bookmark: _Toc18123][bookmark: _Toc18411][bookmark: _Toc19506][bookmark: _Toc31455][bookmark: _Toc21843]示例：如右图所示，复兴街10kV6#公用油浸式电力变压器已转检修状态， 按工作要求做好全部停电的安全技术措施，10/0.4kV 配电变压器，目前档位为中间档，低压用户受电端线电压 350V（420V），环境温度 10℃～30℃，考生以工作班成员的身份完成变压器分接开关调整。
六、作业安全考试要点
1.检查全部安全技术措施，防止因安全技术措施不落实， 有突然来电时，导致检修人员触电事故。
2.拆除变压器高低压引线，防止因不拆引线，测试电压加在被试设备上处于不可控状态，导致检修人员触电事故或设备损坏。
七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴正确。
2.检查全部安全技术措施
要求：按工作票要求，检查  F901  跌落式熔断器的熔丝管已取下，低压 401 断路 器在分闸位，F901 跌落式熔断器的变压器侧和低压 401 断路器的变压器侧各有一组地线，标示牌悬挂正确齐全。
3.履行安全组织措施
要求：在工作票上填开工时间并签字，双方各执一份。
4.拆除变压器高低压引线，此时临时接地线可先拆除
要求：高低压引线拆除，并保持与变压器的安全距离。
5.对设备进行直流电阻测量检查
要求：调节前和调节后，分别测量绕组的直流电阻，对比前后测量结果，并进行分析。
（1）仪表选择和检查
要求：选择直流单臂电桥，进行电源及外观检查，检流计电气调零。
（2）变压器绕组阻值的粗测
要求：用万用表测量变压器绕组阻值，以便选择单臂电桥的比率臂。
（3）直阻测试
要求：测量时，应先接通电源按钮，然后接通检流计按钮。测量结束后，应先检流计按钮，再断开电源按钮。比率臂的选择，应使比较臂的四个档都能用上，以便保证测量精度。
6.调节变压器分接开关
要求：根据要求正确调节，变压器在变换分接时，应作多次转动，以便消除除头上的氧化膜和油污。分接变换情况应作记录。
7.恢复变压器高低压引线
要求：高低压引线恢复原状态，安全技术措施恢复原状态。
8.填写测试记录
要求：按测试记录表要求填写记录。
9.履行安全组织措施
要求：工作票交回并办理工作票结票手续。
八、评分标准
10kV 电力变压器分接开关的调整（K28）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	30 分钟

	说明： 1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	

1
	

安全
	个人防护
	6
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分。。
	
	

	
	
	安全技术措施
	5
	安全技术措施未检查或检查漏项，否决项。
	
	

	
	
	工作票制度
	5
	未执行工作票制度或执行错误，扣 5 分，扣完为止。
	
	

	



2
	



现场操作
	拆除引线
	5
	未拆除全部引线，否决项。
	
	

	
	
	仪表检查
	8
	正确选择仪表，仪表外观、电源检查，检流计电气调零，错一项扣 4 分，扣完为止。
	
	

	
	
	变压器绕组阻值的粗测
	4
	未粗测或测量错误，扣 4 分。
	
	

	
	
	调节分接开关
	20
	分接头调节方向错误扣 10 分；未进行消除触头上的氧化膜和油污操作扣 10 分。
	
	

	
	
	测量直流电阻
	30
	操作不熟练扣 5 分，未按正确顺序操作扣 15 分。
	
	

	
	
	引线回装
	5
	未回装或回装错误，扣 5 分。
	
	

	3
	记录、  结果分析
	填写测试记录
	8
	误差计算错误，扣 4 分；未正确判断分析，扣 4分。
	
	

	4
	文明生产
	4
	工完料净,场地清，一处不文明点扣 2 分，扣完为止。
	
	

	5
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
	



[bookmark: _bookmark26][bookmark: _Toc17527][bookmark: _Toc13057][bookmark: _Toc1846][bookmark: _Toc114059929]
21. 10kV 线路杆上导线在绝缘子上绑扎（K29）
[bookmark: _Toc23048][bookmark: _Toc21042]一、考试目标
通过对导线在绝缘子上绑扎，考核考生的绑扎工作全过程操作能力，重点考试所涉及的安全技术措施落实和绑扎过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc958][bookmark: _Toc8610]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试。操作前，应口述安全注意事项。考试过程中考生登杆塔操作，地面设辅助工 1 人，考生操作，考评员监护。以操作步骤错误以及操作中出现的错误，给考生计分。
[bookmark: _Toc27449][bookmark: _Toc17162]三、考试时间
30 分钟
[bookmark: _Toc27118][bookmark: _Toc10001]四、考场要求
考试设备采用实际的 10kV 线路，杆塔周围应为黄沙或草地地坪，线路装设高空防坠器。
[bookmark: _Toc4560][bookmark: _Toc20393]五、任务描述
10kV 实操线路已转检修状态，工作地段现场，两侧接地线已挂好，直线杆塔导线采用绑扎缠绕法绝缘子上。
[bookmark: _Toc19162][bookmark: _Toc26762]六、作业安全考试要点
1.检查全部安全技术措施，防止重点防高空坠落，导致人身伤害。
2.绑扎过程不得损伤导线和绝缘子。
3.绑线材料与导线材料相同，但镁合金导线应使用铝绑线。铝绑线的直径应在 2.6-3 毫米范围内。铝导线在绑扎之前，将导线与绝缘子接触地方缠绕宽 10 毫米、厚 1 毫米的铝包带，其缠绕长度要超出绑扎长度 20-30 毫米。
[bookmark: _Toc29657][bookmark: _Toc30616]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴正确
2.检查全部安全技术措施
要求：线路已转检修，高空防坠器、现场安全围栏、标示牌悬挂正确齐全。
3.履行安全组织措施
要求：在工作票上填开工时间并签字，工作票双方各执一份；按照作业任务要求正确选择安全用具，做好个人防护工作。
4.操作步骤
绑扎方式采用单十字和双十字绑扎法见下图。
[image: ]
单十字和双十字绑扎法
(1)选取取操作工具及材料，导线规格为 25 mm²，绑线规格与导线规格相符，单一股为 1.5 mm²。
(2)自缠铝绑扎线，将铝包带盘成小圆，绑线、小圆盘应圆滑，大小适中、紧密。
(3)在绑扎处的导线上顺导线的捻向缠铝包带，铜质裸导线可不缠；铝包带从绝缘子中间开始顺绕抽缠两层；缠绕长度超出接触部分 30 ㎜。
(4)用盘好的绑线短头在绝缘子左侧导线上缠绕三圈，其方向是从导线外侧，经导线上方绕向导线内侧。绑扎起头位置应靠近绝缘子。
(5)用盘起的绑扎线在绝缘子颈外侧绕到绝缘子右侧导线下方，在导线顶打一交叉绝缘子左侧导线下方绕过绝缘子颈内侧，自绝缘子右侧导线下方在导线下方在导线顶再条一交叉到绝缘子左侧导线下方，绝缘子顶部队一个“X”型交叉线，要求交叉线紧固，不能松动。
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(6)用盘起的绑线绕过绝缘子外侧到绝缘子右侧导线下方缠绕三圈；其方向是从导线下方经绝缘子外侧绕向上方。
(7)用盘起的绑线绕过绝缘子内侧导线下方在导线顶部再交叉，再经绝缘子右侧导线下方向绝缘子外侧。
(8)用盘起的绑线经绝缘子外侧到绝缘子左侧导线下方在导线顶端打回交叉，其方向从绝缘子右侧导线下方用盘起的绑线经绝缘子内侧在绝缘子右侧导线下方缠绕三圈，再经绝缘子外侧在绝缘子右侧导线下方缠绕三圈，缠绕完毕后，绝缘子顶部有二个“X”型交叉线，导线两侧缠绕各六圈。
(9)收尾时，将绑线头从导线下方经绝缘子内侧绕至绝缘子左侧短头处，并与短头拧 2～3 劲，劲大小均匀，剪断压平。
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[bookmark: _Toc26188][bookmark: _Toc27647]八、评分标准
10kV 线路杆上导线在绝缘子上绑扎（K29）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	30 分钟

	说明： 1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	
1
	
安
全
	个人防护
	6
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分。
	
	

	
	
	安全技术措施
	5
	安全技术措施未检查或检查漏项，否决项。
	
	

	
	
	工作票制度
	5
	未执行工作票制度或执行错误，扣 5 分，扣完为止。
	
	

	






2
	
现
场
操
作
	登杆，挂接地线
	

30
	登杆动作不规范、不熟练；工作站位不合适；安全带系绑不正确；验电不带绝缘手套；验电没有先近后远，逐相验电；错一项扣 5 分。
不用绳索传递材料，扣 10 分。
安全腰带未高挂低用扣 10 分。
接地线与导线连接不可靠，有缠绕现象。错一项扣 5 分。挂接顺序错误扣 20 分。
	
	

	
	
	绑扎过程
	
48
	铝包带缠绕方法、铝包带缠绕长度、缠绕方向不正 确，扣 5-30 分。
导线在绝缘子侧向绑扎方法不正确，扣 10～25 分。 缠绕方向与导线外股绞制方向不一致，缠绕长度两端小于绑扎点 30 ㎜，扣 10 分。
绑扎松动、不紧密扣 10 分。
双十字绑扎方法不正确，扣10-25 分。
铝包带两端预留长度大于或小于 30 ㎜扣 10 分。
考试中发生安全工具坠落、损坏，高空作业，失去 安全保护等严重违反安规行为，考生该题得分为零分，终止该项目的考试。否决项。
	
	

	3
	文明生产
	6
	工完料净,场地清，一处不文明点扣 2 分，扣完为 止。
	
	

	4
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark27][bookmark: _Toc32185][bookmark: _Toc22619][bookmark: _Toc114059930]科目三 作业现场安全隐患排除（K3）
[bookmark: _bookmark37][bookmark: _Toc114059931][bookmark: _Toc20288][bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc24084]1. 作业现场安全隐患排除（K31-1）
[bookmark: _Toc6954][bookmark: _Toc21638]一、考试目标
通过对操作现场安全隐患的查找和判断，考核考生对隐患的应急反映和处理能
力，重点考核隐患排除和处理过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc18173][bookmark: _Toc3082]二、考试方式
通过观看图片或视频中展示的作业现场，查找存在的安全隐患。要求找出隐患 点，并说明可能造成的后果及处理方法。
[bookmark: _Toc26695][bookmark: _Toc16573]三、考试时间
10 分钟
[bookmark: _Toc15649][bookmark: _Toc21770]四、考场要求
计算机一台，配两台显示器。根据需要准备数张图片或视频，包含3个安全隐患点。
[bookmark: _Toc11465][bookmark: _Toc10033]五、 任务描述
[image: ][image: ]示例：如下图所示，查找图中存在的安全隐患。要求找出隐患点，并说明可能造成的后果及处理方法。
[image: ]








图1                                图2                        图
95


[bookmark: _Toc23464][bookmark: _Toc32570]六、作业安全考试要点
1.配电装置悬挂和堆放杂物，导致触电和火灾事故；
2.配电柜的柜门没有接地，导致工作人员触电事故。
[bookmark: _Toc15395][bookmark: _Toc22686]七、考试任务实施
1.图片 1 中的隐患排查
隐患点：配电装置悬挂和堆放杂物。
后果：易造成触电和火灾事故。
处理方法：清理杂物。
2.图片 2 中的隐患排查
隐患点：配电柜的柜门没有接地。
后果：易造成触电事故。
处理方法：将配电柜的柜门接地。
3.图片 3 中的隐患排查
隐患点：绝缘手套不按规定存放。
后果：绝缘手套易损坏，如果使用易造成触电事故。
处理方法：按规定存放绝缘手套。
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[bookmark: _Toc31592][bookmark: _Toc25880]八、评分标准
作业现场安全隐患排除（K31-1）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	10 分钟

	说明：1.考生进行实际操作的同时，口述操作要领及安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值 。

	序 号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	

1
	
安全
隐患
排查
	隐患点查找
	3
	隐患点找不到或描述错误，否决项。隐患点找不完整，每处扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	可能导致的后果
	20
	可能导致的后果描述不完整，每处扣 10 分，扣完为止，不会，扣 20 分。
	
	

	
	
	隐患排除方法
	10
	隐患排除方法描述不完整，每处扣 5 分，扣完为止，不会，扣 10 分。
	
	

	

2
	
安全
隐患
排查
	隐患点查找
	3
	隐患点找不到或描述错误，否决项。隐患点找不完整，每处扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	可能导致的后果
	20
	可能导致的后果描述不完整，每处扣 10 分，扣完为止，不会，扣 20 分。
	
	

	
	
	隐患排除方法
	10
	隐患排除方法描述不完整，每处扣 5 分，扣完为止，不会，扣 10 分。
	
	

	

3
	
安全
隐患
排查
	隐患点查找
	4
	隐患点找不到或描述错误，否决项。隐患点找不完整，每处扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	可能导致的 后果
	20
	可能导致的后果描述不完整，每处扣 10 分，扣完为止，不会，扣 20 分。
	
	

	
	
	隐患排除方法
	10
	隐患排除方法描述不完整，每处扣 5 分，扣完为止，不会，扣 10 分。
	
	

	4
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark28][bookmark: _Toc19418][bookmark: _Toc114059932][bookmark: _Toc5624][bookmark: _Toc23698]2. 作业现场安全隐患排除（K31-2）
[bookmark: _Toc8015][bookmark: _Toc7942]一、考试目标
通过对操作现场安全隐患的查找和判断，考核考生对隐患的应急反映和处理能 力，重点考核隐患排除和处理过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc4567][bookmark: _Toc19241]二、考试方式
通过观看图片或视频中展示的作业现场，查找存在的安全隐患。要求找出隐患 点，并说明可能造成的后果及处理方法。
[bookmark: _Toc10053][bookmark: _Toc15421]三、考试时间
10 分钟
[bookmark: _Toc5597][bookmark: _Toc5438]四、考场要求
计算机一台，配两台显示器。根据需要准备数张图片或视频，包含3个安全隐患点。
[bookmark: _Toc7071][bookmark: _Toc8049]五、 任务描述
示例：如下图所示，查找图中存在的安全隐患。要求找出隐患点，并说明可能
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造成的后果及处理方法。

[image: ][image: ]
图1               

[bookmark: _Toc15146][bookmark: _Toc13157]六、作业安全考试要点




[image: ]
图2 	                    图3

    
1. 配电装置接地线连接部位错误，因接地不良，导致检修触电事故。
2. 操作人员未穿戴工作服及安全帽，导致人身伤害事故。 
 3.配电箱没有门，带电部位裸露，导致工作人员触电事故
[bookmark: _Toc6600][bookmark: _Toc18774]七、考试任务实施
1.图片 1 中的隐患排查
隐患点：配电装置接地线连接部位错误。
后果：易造成触电事故。
处理方法：将接地线连接在专用接地端子。
2.图片 2 中的隐患排查
隐患点：操作人员未穿戴工作服及安全帽。
后果：易造成人身伤害事故。
处理方法：操作中正确穿戴工作服及安全帽。
3.图片 3 中的隐患排查
隐患点：配电箱没有门，带电部位裸露。
后果：易造成人身伤害事故。
处理方法：按规定安装配电箱。
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[bookmark: _Toc5578][bookmark: _Toc5918]八、评分标准
作业现场安全隐患排除（K31-2）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	10 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值 。

	序 号
	考核要素
	配 分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	

1
	
安全
隐患
排查
	隐患点查找
	3
	隐患点找不到或描述错误，否决项。隐患点找不完整，每处扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	可能导致的后果
	20
	可能导致的后果描述不完整，每处扣 10 分，扣完为止，不会，扣 20 分。
	
	

	
	
	隐患排除方 法
	10
	隐患排除方法描述不完整，每处扣 5 分，扣完为止，不会，扣  10 分。
	
	

	

2
	
安全
隐患
排查
	隐患点查找
	3
	隐患点找不到或描述错误，否决项。隐患点找不完整，每处扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	可能导致的 后果
	20
	可能导致的后果描述不完整，每处扣 10 分，扣完为止，不会，扣 20 分。
	
	

	
	
	隐患排除方 法
	10
	隐患排除方法描述不完整，每处扣5分，扣完为止，不会，扣 10 分。
	
	

	

3
	
安全
隐患
排查
	隐患点查找
	4
	隐患点找不到或描述错误，否决项。隐患点找不完整，每处扣 1 分，扣完为止。
	
	

	
	
	可能导致的 后果
	20
	可能导致的后果描述不完整，每处扣 10 分，扣完为止，不会，扣 20 分。
	
	

	
	
	隐患排除方 法
	10
	隐患排除方法描述不完整，每处扣 5 分，扣完为止，不会，扣 10 分。
	
	

	4
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
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[bookmark: _bookmark31][bookmark: _bookmark29][bookmark: _Toc81840405][bookmark: _Toc114059933][bookmark: _Toc4968][bookmark: _Toc31213][bookmark: _Toc30254][bookmark: _Toc93043681][bookmark: _Toc30327][bookmark: _Toc7391][bookmark: _Toc81840957][bookmark: _Toc6439][bookmark: _Toc16335][bookmark: _Toc93043683][bookmark: _Toc17207][bookmark: _Toc31670]科目四 作业现场应急处置（K4）
[bookmark: _Toc81840406][bookmark: _Toc114059934][bookmark: _Toc13488]1.低压电触电事故现场处置（K41-1）
[bookmark: _Toc15794][bookmark: _Toc104537347][bookmark: _Toc81840948]一、考试目标
通过对1000V以下电压等级设备上工作时发生触电，造成人员伤亡事故现场处置，考核作业人员为伤者脱离电源的全过程操作能力，重点考查所涉及触电事故脱离电源的方法、风险识别能力和触电事故现场的应急处理能力。
[bookmark: _Toc81840949][bookmark: _Toc16941][bookmark: _Toc104537348]二、考试方式
采取实际操作和口述的方式进行考试。操作前，口述安全注意事项。考生独立完成，考评员根据考生操作步骤过程正确性给考生记分。
[bookmark: _Toc26263][bookmark: _Toc81840950][bookmark: _Toc104537349]三、考试时间
10 分钟
[bookmark: _Toc20088][bookmark: _Toc81840951][bookmark: _Toc104537350]四、考场要求
考场配置电脑投影设备或触电现场图片。配置事故处理应具备的器具如通讯工具、照明工具、电工安全工器具、急救箱及药品等防护用品。
[bookmark: _Toc81840952][bookmark: _Toc5990][bookmark: _Toc104537351]五、任务描述
示例：考生根据图片、视频或其他方法展示低压触电事故现场，考生根据现场情况进行安全风险评估，根据提供的条件安全、合理地实施救援，使触电者脱离电源。
[bookmark: _Toc31510][bookmark: _Toc104537352][bookmark: _Toc81840953]六、作业安全考试要点
1.正确评估现场安全风险——救援人员进入现场有可能造成二次事故，要落实相应措施或停止进入，采取其他方法救援。
2.正确使触电者脱离电源——不正确容易产生二次事故或事故范围扩大的危险。

[bookmark: _Toc5131][bookmark: _Toc81840954][bookmark: _Toc104537353]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘鞋穿戴正确。
2.根据事故现场安全风险评估
要求：分析全面、正确。
3.事故现场应急救援
要求：方法正确、措施恰当、要点清楚、条理清晰。



八、评分标准
[bookmark: _Toc104537355][bookmark: _Toc22669]低压电触电事故现场处置（K41-1）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	10 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值 。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安全
	个人防护
	6
	安全帽、绝缘鞋、劳保装未穿戴或穿戴不合格， 每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	
	
	评估风险
	12
	口述表达触电现场环境，说明能否进行施救， 不正确否决项。
	
	

	2
	现场处置
	脱离电
源方法
	20
	口述脱离电源的方法。方法或工具选择错误， 否决项。
	
	

	
	
	注意事项
	10
	正确描述安全注意事项，每点 2 分。
	
	

	
	
	操作过程
	1
	操作方法错误扣 5 分，操作步骤不正确扣 5 分，操作过程造成自身受伤或伤者二次事故扣 15 分。
	
	

	
	
	现场处理
	15
	消除触电隐患、维持好秩序、保护现场，漏一项扣 5 分，扣完为止。
	
	

	3
	上报
	汇报上级或应急救援求助
	12
	事故单位名称、事故地点部位、何种电压触电、人员伤亡情况、现场有无着火或火势情况、报警人姓名及联系电话，漏一项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	4
	文明生产
	10
	工完料净场地清，一处不文明点扣 2 分，扣完为止。
	
	

	5
	合计配分
	100
	
合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
	



[bookmark: _Toc114059935]2. 高压电触电事故现场处置（K41-2）
[bookmark: _Toc17061][bookmark: _Toc32153]一、考试目标
通过对高压触电事故现场的应急处理，考核考生全过程操作能力，重点考核所涉及的安全技术措施落实和处理过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。
[bookmark: _Toc18153][bookmark: _Toc20872]二、考试方式
[bookmark: _Toc29238][bookmark: _Toc13740]采取实际操作的方式进行考试。考生进行实际操作前，口述安全注意事项。操作步骤由考生完成，操作错误、叙述错误均给考生记分。
三、考试时间
[bookmark: _Toc104537354][bookmark: _Toc81840955][bookmark: _Toc10437][bookmark: _Toc25219]10 分钟
四、考场要求
[bookmark: _Toc12579][bookmark: _Toc27944]考试现场，设备应采用实际的 10kV 电力变压器馈线回路，变压器高压侧通过高压电力电缆连接至跌落式熔断器，低压侧通过低压电力电缆与低压配电盘柜连接，并提供配套系统图。
五、任务描述
示例：如右图所示，复兴街10kV6#公用油浸式电力变压器，高压变压器侧发现有人触电，现场立即应急处理。
[bookmark: _Toc21397][bookmark: _Toc749]六、考试任务实施

1.操作步骤
（1）考生劳保着装。要求：安全帽、工作服、绝缘靴穿戴正确，考生以工作班成员身份参加施救。
（2）切断电源
1）发现有人高压触电，立即紧急断电，不能断电则采用绝缘的方法挑开电线，设法使其尽快脱离电源；大声呼救，设法请报警，按动报警器或请其他人拨打120急救电话，若跌落式熔断器不能拉开，立即向请求上级调度申请拉开上一级开关，或直接操作上一级开关停电，操作后再汇报上级调度。
2）在使触电者脱离电源的同时，救护人员应防止自身触电，还应防止触电者脱离电源瞬间和脱离电源后发生二次伤害；
3）根据触电者的身体特征，派人严密观察，确定是否请医生前来或送往医院诊察； 
4）让触电者在通风暖和的处所静卧休息，根据触电者的身体特征，做好急救前 的准备工作；夜间有人触电，急救时应解决临时照明问题。
5）如触电人触电后已出现外伤，处理外伤不应影响抢救工作。
七、考试安全要点说明
1、用绝缘状况不良的器具帮助触电者脱离电源的做法。如：不辨险情，贸然用手或潮湿的器具移动触电者。
2、在施救过程中，导致自身触电的行为。
应急处理过程中，脱离电源是关键。救护过程操作可以不按常规流程，以安全为前提，必要时可以强行短路。
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八、评分标准
高压电触电事故现场处置（K41-2）


	[bookmark: _Toc81840956][bookmark: _Toc81840407]姓名
	
	考号
	
	考试时间
	10 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	
1
	
安全
	个人防护
	
10
	安全帽、工作服、绝缘靴未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分。
	
。
	

	









2
	








现场操作
	


脱离电源处置
	
10
	在安全条件具备的情况下，将触电者有效脱离电源。判断不及时，动作不果断、不流畅，扣
5～10 分。
	
	

	
	
	
	
10
	将触电者脱离电源后，处置的位置和体态不恰
当，扣 5～10 分。
	
	

	
	
	
	
10
	在照明不足的情况下，未能采取补足照度的措施，酌情扣 1～10 分。
	
	

	
	
	
	
10
	
将触电者脱离电源后，造成二次伤害，否决项
	
。
	

	
	
	
	
10
	在安全条件具备的情况下，未能将触电者有效脱离电源，否决项。
	
	

	
	
	

口述
	
20
	没有向有关供电部门和 120 急救报告相关情况
或叙述不完整，扣 5～20 分。
	
	

	
	
	
	20
	口述高压触电脱离电源方法不完整，扣 5～20 分
	
	

	3
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
	




[bookmark: _Toc114059936][bookmark: _Toc3173]3.单人徒手心肺复苏操作（K42）
一、考试目标
通过对触电者脱离电源后实施心肺复苏救治，考核考生救治全过程操作能力，重点考核救治过程中的注意事项。
[bookmark: _Toc81840958]二、考试方式
采取实际操作的方式进行考试。操作的同时，应同步口述操作细节要点。操作步骤由考生完成，按操作错误、叙述错误给考生记分。
[bookmark: _Toc81840959]三、考试时间
10 分钟
[bookmark: _Toc81840960]四、考场要求
模拟人一个，根据需要通过投影展示触电事故现场实际场景，并配备场景中可能被用来实施脱离电源操作的器物或用具。
[bookmark: _Toc81840961]五、任务描述
示例：某电气作业人员在室外意外触电，触电者经抢救已脱离电源。
[bookmark: _Toc81840962]六、作业安全考试要点
环境安全评估，没有确定现场安全前不能施救，防止二次事故发生。
[bookmark: _Toc81840963]七、考试任务实施
1.环境安全评估
要求：确认触电电源已隔离防护、周围环境安全。
2.判断意识
要求：轻拍双肩，在其双耳旁大声呼唤“喂，你怎么了”，同时观察触电者反应。
3.呼叫报警
要求：在确认触电者无意识后，及时大声呼叫以引起周围人注意，请周围人员协助施救，并拨打急救电话。
4.将触电者移至复苏体位
要求：（1）触电者如为俯卧位或侧卧位，应迅速跪在触电者身体一侧，一手固定其头部，另一手固定其一侧腋下，将其整体轴向翻动成为仰卧位。避免使其因身体扭曲、弯曲造成脊柱脊髓损伤；（2）将触电者仰卧在硬平面上；（3）救护者跪于触电者一侧，双手分开与肩同宽，与患者保持一拳距离。
5.判断呼吸和脉搏
要求：平视触电者胸、腹部有无起伏。同时用食指及中指指尖先触及颈部气管正中部位，然后向旁滑移2cm~3cm，在胸锁乳突肌内侧触摸颈动脉是否有搏动，检查时间为5s~10s，如5s~10s内不能明确感觉到脉搏，立即进行心肺复苏。
6.解衣物
要求：解衣扣、松腰带。
7.定位
要求：
（1）方法一：胸部正中，双乳头之间，胸骨的下半部即为正确的按压位置。
（2）方法二：沿触电伤员肋弓下缘向上，找到肋骨和胸骨接合处的中点，两手指并齐，中指放在切迹中点（剑突底部），食指平放在胸骨下部，另一只手的掌根紧挨食指上缘，置于胸骨上，即为正确按压位置。
一手掌根部放于按压部位，另一手平行重叠于该手手背上，手指并拢，以掌根部接触按压部位，双臂位于患者胸骨的正上方，双肘关节伸直，利用上身重量垂直下压。
8.胸外心脏按压
要求：按压速率每分钟至少100～120次，按压幅度5~6cm（每个循环按压30次，时间15～18s）。
9.打开气道
要求：清除触电者口中异物，然后压额提颌法，使触电者鼻孔朝天。
10.人工呼吸
要求：吹气时看到胸廓起伏，吹气毕，立即离开口部，松开鼻腔，视患者胸廓下降后，再吹气（每个循环吹气2次）。
11.再判断
要求：完成5次循环后，在5~10s时间内判断有无自主呼吸、心跳、观察双侧瞳孔。
12.安置患者
要求：整理服装，摆好体位，整理用物。

[bookmark: _Toc81840964]八、评分标准
单人徒手心肺复苏操作（K42）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	10 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安全
	环境安全评估
	2
	未确认触电电源安全、周围环境安全，否决项。
	
	

	2
	现场操作
	判断意识
	4
	拍患者肩部，在其双耳旁大声呼叫患者，一项做不到扣2分。
	
	

	
	
	呼叫报警
	2
	请周围人员协助施救，并拨打急救电话，做不到扣2分。
	
	

	
	
	将触电者移至复苏体位
	1
	未述摆体位或体位不正确扣1分。
	
	

	
	
	判断呼吸和脉搏
	6
	未平视触电者胸、腹部，不找甲状软骨扣2分，位置不对扣2分，触摸时不停留扣2分，同时触摸两侧颈动脉扣2分，小于5s或大于10s扣2分（最多扣6分）。
	
	

	
	
	解衣物
	2
	解衣扣、松腰带，一项做不到扣1分。
	
	

	
	
	定位
	6
	位置靠左、右、上、下均扣1分，一次不定位扣1分，定位方法不正确扣1分。
	
	

	
	
	胸外心脏按压
	30
	节律不均匀扣5分，一次小于15s或大于18s扣5分，1次按压幅度小于5cm扣2分，1次胸壁不回弹扣2分。
	
	

	
	
	畅通气道
	4
	不清理口腔扣2分，未述摘掉假牙扣1分，清理口腔后头偏向一侧扣1分。
	
	

	
	
	打开气道
	6
	未打开气道不得分，过度后仰或程度不够均扣4分。
	
	

	
	
	人工呼吸
	20
	失败一次扣2分，一次未捏鼻孔扣1分，两次吹气间不松鼻孔扣1分，不看胸廓起伏扣1分。
	
	

	
	
	判断
	5
	一项不判断扣1分，少观察一侧瞳孔扣0.5分，触摸颈动脉扣分同上。
	
	

	
	
	整体质量判定有效指征
	10
	掌跟不重叠扣1分，手指不离开胸壁扣1分，每次按压手掌离开胸壁扣1分，按压时间过长（少于放松时间）扣1分，按压时手臂不垂直扣1分，一项不符合要求扣1分，少按、多按压1次各扣1分，少吹、多吹气1次各扣1分，总时间每超过5s扣1分。
	
	

	3
	文明操作
	整理
	2
	一项不符合要求扣1分。
	
	

	4
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
	



[bookmark: _Toc81840408][bookmark: _Toc114059937][bookmark: _Toc16408]4.火灾现场判断和火灾事故处理措施（K43-1）
[bookmark: _Toc81840966]一、考试目标
通过对火灾现场判断和火灾事故处理，考核考生对火灾事故处理措施的实施能力，重点考核所涉及的安全技术措施落实和处理过程中的安全注意事项、风险识别能力及考生安全意识。
[bookmark: _Toc81840967]二、考试方式
采取仿真模拟操作的方式进行考试。
[bookmark: _Toc81840968]三、考试时间
10 分钟
[bookmark: _Toc81840969]四、考场要求
考试现场，设备应采用实际的10kV电力变压器馈线回路，变压器高压侧通过高压电力电缆连接至跌落式熔断器，低压侧通过低压电力电缆与低压配电盘柜连接，并提供配套系统图。
[bookmark: _Toc81840970]五、任务描述
[image: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Tencent\Users\576056185\QQ\WinTemp\RichOle\E{2QU13YTLFH0~N@6UOW@_T.png]

示例：如右图所示，研究院10kV1#油浸式电力变压器，变压器着火，现场立即应急处理。




[bookmark: _Toc81840971]六、作业安全考试要点
1.火灾发生后，由于受潮和烟熏，开关设备绝缘能力会降低，因此，拉闸时用绝缘工具操作。



2.应先拉开断路器，而不是拉开隔离开关，以免产生电弧引起短路事故。
3.切断电源的地点要选择适当，防止切断电源后影响灭火工作。
4.剪断电线时，不同相的电线应在不同的部位剪断，以免造成短路。剪断空中的电线时，剪断位置应选择在电源方向的支持物附近，以防止电线剪后断落下来，造成接地短路和触电事故。
5.应急处理过程中，切断电源是关键。救护过程操作可以不按常规流程，以安全为前提，必要时可以强行短路。
[bookmark: _Toc81840972]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘鞋穿戴正确，工作现场突发火灾，考生立即参加施救。
2.判断起火原因，切断电源
3.立即报警，实施灭火，并汇报上级


八、评分标准
火灾现场判断和火灾事故处理措施（K43-1）

	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	10 分钟

	说明： 1.考生进行实际操作前，口述操作要领及安全注意事项。 2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。 3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。 4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安全
	个人防护
	10
	未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	2
	现场操作
	切断电源处置
	25
	拉闸时用绝缘工具操作，现场有绝缘工具，使用方法不正确，扣 5～25 分。
不使用，否决项。
	
	

	
	
	
	25
	先拉开断路器，后拉开隔离开关，操作不熟练， 不果断，扣 5～25 分。
顺序拉反，否决项。
	
	

	
	
	口述
	20
	口答：剪断电线时，不同相的电线应在不同的部位剪断，剪断空中的电线时，剪断位置应选择在电源方向的支持物附近，叙述不正确就 5～20 分。
	



	

	
	
	
	20
	没有向有关供电部门报告相关情况和 119 报或叙述不完整，扣 5～20 分。
	
	

	3
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	核分人
	
	日期
	




[bookmark: _bookmark34][bookmark: _Toc81840409][bookmark: _Toc0][bookmark: _Toc114059938]5.火灾现场灭火作业的实施（K43-2）
[bookmark: _Toc81840974]一、考试目标
通过对火灾现场灭火作业的实施，考核考生对火灾现场灭火作业实施能力，重点考试所涉及的安全技术措施落实和处理过程中的安全注意事项、风险识别能力及考生安全意识。
[bookmark: _Toc81840975]二、考试方式
采取仿真模拟操作的方式进行考试。
[bookmark: _Toc81840976]三、考试时间
10 分钟
[bookmark: _Toc81840977]四、考场要求
考试现场，设备应采用实际的10kV电力变压器馈线回路，变压器高压侧通过高压电力电缆连接至跌落式熔断器，低压侧通过低压电力电缆与低压配电盘柜连接，并提供配套系统图。
[image: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Tencent\Users\576056185\QQ\WinTemp\RichOle\E{2QU13YTLFH0~N@6UOW@_T.png]考试现场放置不同类型灭火器。


[bookmark: _Toc81840978]五、任务描述（示例）
如右图所示，研究院 10kV1#油浸式电力变压器，变压器着火，现场立即应急处理。











[bookmark: _Toc81840979]六、作业安全考试要点

1.选择适当的灭火器。二氧化碳灭火器、干粉灭火器的灭火剂都是不导电的，可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂属水溶液，有一定的导电性，不宜用于带电灭火。
2.严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火，对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。
3.用水枪灭火时宜采用喷雾水枪，这种水枪流过水柱的泄漏电流小，带电灭火比较安全，为防止通过水柱的泄漏电流通过人体，可以将水枪喷嘴接地；也可以穿戴绝缘手套、绝缘靴或穿戴均压服操作。
4.人体与带电体之间保持必要的安全距离。用水灭火时，水枪喷嘴至带电体的距离：电压为10kV及其以下者不应小于3m，电压为220kV及其以上者不应小于5m。用二氧化碳等有不导电灭火剂的灭火器灭火时，机体、喷嘴至带电体的最小距离，电压为10kV者不应小于0.4m，电压为35kV者不应小于0.6m 等。
[image: ]5.在室外使用灭火器时人应站在上风侧。
[bookmark: _Toc81840980]七、考试任务实施
1.考生劳保着装
要求：安全帽、工作服、绝缘鞋穿戴正确，工作现场突发火灾，考生立即参加施救。
2.因线路短路起火，电源已拉开
3.灭火器灭火
要求：正确选择灭火器材，使用手提式灭火器的方法：一拔、二对准、三压，要站在火源的上风，对准中心或根部。

[bookmark: _Toc81840981]八、评分标准
火灾现场灭火作业的实施（K43-2）
	姓名
	
	考号
	
	考试时间
	10 分钟

	说明：1.考生进行实际操作前，口述安全注意事项。2.考评员根据考生的操作与口述情况进行评分。各考试项目扣分不应超过该项目的配分值。3.考生操作或口述存在否决项时，直接判定本科目考试成绩为0分。4.规定时间内未完成或未作答的内容视为错误，扣去对应项目的配分值。

	序号
	考核要素
	配分
	评分标准
	记录

	
	
	
	
	扣分
	备注

	1
	安全
	个人防护
	5
	未穿戴或穿戴不合格，每项扣 2 分，扣完为止。
	
	

	2
	现场操作
	灭火操作
	10
	选择适当的灭火器，检查灭火器压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管并同步口述，未检查灭火器扣 10 分，未口述扣5分；压力、铅封、瓶体、喷管、有效期、出厂合格证漏检查一项扣 2 分。
选择不正确，否决项。
	
	

	
	
	
	15
	迅速赶赴火场，准确判断或口述判断风向；未判断风向或风向判断错误扣 15 分；赶赴火场动作迟缓扣 5 分。
	
	

	
	
	
	20
	站在火源上风口；离火源3～5m 距离迅速拉下安全环。未站火源上风口扣 20 分；灭火距离不对扣 10 分；未迅速拉下安全环扣 5 分。位置不正确，扣5 分。
	
	

	
	
	
	25
	手握喷嘴对准着火点，压下手柄，侧身对准火源根部由近及远扫射灭火；在干粉将喷完前 3s 迅速撤离火场，火未熄灭应继续更换操作，未侧身对准火源根部扫射扣 10 分；未由近及远灭火扣 10 分；干粉喷完前未迅速撤离扣 10 分；火未熄灭就停止操作扣10 分。
	
	

	
	
	
	10
	检查灭火效果；确认火源熄灭，未检查灭火效果扣10 分；未确认火源熄灭扣 10 分。
	
	

	
	
	现场清理及工作终结
	5
	将使用过的灭火器放到指定位置；注明已使用，未放到指定位置扣 5 分；未注明已使用扣 5 分。
	
	

	
	
	
	5
	报告灭火情况，未报告灭火情况扣 5 分。
	
	

	
	
	
	5
	现场清理，未清理工具、现场扣 5 分。
	
	

	3
	合计配分
	100
	合计得分
	

	评分人
	
	考核人
	
	日期
	




附录1  空白倒闸操作票

配电网电气操作票           盖章处
                                            票号：
	类型
	□根据调度令进行的操作       □根据本单位任务进行的操作

	发令单位
	配   调
	发 令 人
	

	受 令 人
	
	受令时间
	年  月  日  时  分

	操作开始时间
	年  月  日  时  分
	操作结束时间
	年  月  日  时  分

	操作任务
	

	顺 序
	操     作    项     目
	操作√

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	以下空白
	

	备  注
	

	操 作 人
	
	监护人
	
	值班负责人
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